
給水管(市水)65φ
給水管(井水)65φ
ガス管(厨房用)100φ
ガス管(空調用)100φ
冷温水管(往還)150φ
消火管(屋内消火栓)65φ
消火管(屋外消火栓)100φ

建物関係凡例

本事業建物
凡例 特殊工事項目 数量等

屋外排水管(雨水)
φ200　

屋外排水管(雨水)
φ200　

屋外排水管(生活)
φ150　

成

成

1/1,500

屋外排水管

(生活)φ150

(雨水)φ200

屋外排水管

共同溝
2.5×2.0

高置 高置水槽
(市水)
(井水)

20t
3t

成 成端箱 ２個

N

夏期主風向

冬季主風向

エントランスプラザ

高置

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W400 4段
屋外電力線 6kv 100□

　　〃　　0.9-30P監視
屋外通信線0.5ｰ50P電話

情報通信線
　　光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W400 4段
屋外電力線 6kv 100□

　　〃　　0.9-30P監視
屋外通信線0.5ｰ50P電話

情報通信線
　　光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

【参考資料３】インフラ整備資料

適宜

適宜

適宜

適宜

適宜

消火管(屋内消火栓)65φ
消火管(屋外消火栓)100φ

給水管(市水)65φ
給水管(井水)65φ
ガス管(厨房用)100φ
ガス管(空調用)100φ
冷温水管(往還)150φ

共同溝
  2.5×2.0

108.0

110.280

107.0

105.0

106.0

104.0

+110.4

+110.7

+107.1

犬走り
+112.1

+105.9

+109.0

H

池

池

砂利敷

103.7

109.0

110.0

テラス

テラス

+106.0

砂利敷

ゴミ置場

渡り廊下

非施工

非施工

VUφ
200

アカデミックホールウェイ本事業建物

H

±
0

-1
00

H

コートヤード

がん研究所

総合研究棟Ⅰ
総合研究棟Ⅳ



N6-1-1 1号人孔

4500

5000（車道部） 3,500

500

2,500

人孔天　▽ 100.076 H=1.972
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-20
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75 900 75

N6-1-1

10.010.0

10.0

X= 60290.9232
Y=-40951.9298
H=  98.704

【参考資料３】インフラ整備資料（追加汚水管設置詳細図１）



N6-2-1 1号人孔

4500

5000（車道部） 3,500

500

2,500

人孔天　▽ 99.415 H=2.331
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▽ 97.084

▽ 97.942

1,500 2,000

-20
-90
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90075 75

N6-2-1

▽ 98.001 10.0

10.010.0

X= 60317.1850
Y=-40970.4377
H=  98.042

【参考資料３】インフラ整備資料（追加汚水管設置詳細図２）



N7-5-1 1号人孔

4500

5000（車道部） 3,500

500

2,500

人孔天　▽ 100.734 H=2.448
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90075 75
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10.0

X= 60290.9232
Y=-40951.9298
H=  98.704

【参考資料３】インフラ整備資料（追加汚水管設置詳細図３）



Ｔ．Ｐ＋１０６．０

均しコンクリート

２
０
０

ＧＬ

４００

３３００ １００１００

４００

（Ｂ型共同溝）

断面図

２００

１００．９

２５００

ガス　100A×2

冷温水　150A×2

給水（上水65A，雑排水65A）

３
５
５

０

４
０
０

２
５
０

０
３
０
０

１
０
０

通信ケーブル
（LAN,光ケーブル）
通信ケーブル
（電話,防災監視）
高圧電力引込
 3φ×3W
6.6KVA 2回線

【参考資料３】インフラ整備資料（共同溝断面図）


