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【　既設　　医学部北研究棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋　上　庇 屋上庇端・裏 一般階庇 一般階庇端裏 柱型・梁型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

塩ビ管φ100
ＯＰ

塩ビ製　ＯＰ

北　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

塩ビ管φ100
ＯＰ

塩ビ製　ＯＰ

東　面
防水モルタルコテ

押え

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

コンクリート打放し

西　面 モザイクタイル貼
アスファルト防水層

＋防水モルタルコテ押え
＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

玄　関
床：

モルタルコテ押え

庇裏：
モルタルコテ押え

ＥＰ

ドライエリア
床：

防水モルタルコテ押え

壁：
防水モルタル刷毛

引

屋　根 屋上：均しモルタル＋アスファルト防水層＋断熱ブロック＋シート防水
手摺：アルミ製
ルーフドレイン：合成樹脂製

固定ルーバー：アルミ製
縦格子：軽量気泡コンクリート板
外壁一部：軽量コンクリート板＋塗料

煙突：コンクリート打放一部モザイクタイル貼
バルコニー手摺：アルミ製
バルコニー床：防水モルタルコテ押え
バルコニー端・裏：モルタルコテ押えＥＰ

縦格子：軽量気泡コンクリート板

内容内容

屋外階段：防水モルタルコテ押え
屋外階段手摺：スチール製ＯＰ

手摺：スチール製

備　考
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北研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

Ｂ1 ボイラー室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｍｺﾃ 直天 壁：一部ＣＢ 2200×600

事務室 Ｗ＋ＶＳ － － － ＣＢ － Ｍｺﾃ 直天

電気室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｍｺﾃ 直天

発電気室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ 有孔合板＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ － ＡＳ 直天 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理） Ｍｺﾃ地流1300×1400

機械室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － － Ｍｺﾃ － ＡＳ 直天

事務室 ＶＳ ＶＨ － 60 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2500

理容室 ＶＳ ＶＨ － 60 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2250

書類庫１ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 － Ｃ打 直天

書類庫２ Ｍｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

標本庫１ Ｍｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

標本庫２ Ｗ＋単板 － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

標本庫３ Ｍｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

標本庫４ Ｍｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

標本庫５ Ｍｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天

1 技官室・ゼミ室・図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 巾木：西面ＷＨ＋Ｐ・壁：西面合板＋Ｐ

第１実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4750×600・4000×600

第２実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理） 1100×600 ＤＣ

写真室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（2900＋1280）×600

第３実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 900×450

恒温室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2700 床・壁・天井・断熱構造

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2700 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

図書室兼助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

ゼミナール室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2000×600

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（1780＋1300）×600 ＤＣ

第２研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（3800＋1680）×600 人研ﾃｰﾌﾞﾙ2750×830

前室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

第６研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（4600＋1550）×600 人研台1700×450×40

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

教授研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

顕微鏡室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 2000×600

法医事務室 ＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

第３研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 450×600

前室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 800×600

講師・助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 700×550・2000×600

第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（3800＋2200）×600

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

第５研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3800×600

ガストロマトグラフ質量分析室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

前室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

〈　　内部仕上表　　〉
巾木 壁 天井 造作物
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北研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

〈　　内部仕上表　　〉
巾木 壁 天井 造作物

2 学生用情報機器室 ＴＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2700

電顕室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 床：一部Ｗ＋ＶＳ 1800×650 Ｌ（1300＋1280）×700下部収納

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ 1500×1000

助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1700×600

第１研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4200×600・Ｌ（1240＋800）×600

第２研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（1200＋1100）800 ＤＣ

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

冷凍室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 床・壁・天井・断熱構造

前室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2250

ミクロトーム室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400

恒温室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2250 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

第４実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2000×600 2000×600下部収納

無菌室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：西面Ｍｺﾃ＋ＶＣ 2050×1000

第３実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2850×600 2000×600 ＤＣ

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2150×600 2050×1000

検鏡室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2700×650 1500×1000

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

大学院セミナー室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3000×1000

第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 5200×1200 1830×700

第３研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1700×600 1800×700

計算室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 1850×800

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

暗室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 4400×800

組織培養室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

動物室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 1950×700

電顕室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2100×600

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400 1150×800

助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1500×1000

第２実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1500×600 1500×1000

事務・図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

セミナー室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4600×1000・1800×1000

写真室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（3100＋1050）×600 1800×700

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2550×1000

動物実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2700 1000×600 3000×600
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北研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

〈　　内部仕上表　　〉
巾木 壁 天井 造作物

3 図書集会室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

事務室 ＴＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

培養室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 3000×600 800×600

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3000×800 600×600

恒温実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 床・壁・天井・断熱構造 2360×700

前室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400

機械室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － － Ｍｺﾃ － ＡＳ 直天 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

低温実験室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 床・壁・天井：断熱構造

第３研究室・遠心機室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400 1670×620 ＤＣ

第２実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 1650×600 1750×600 1500×1000 ＤＣ

教授室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 1350×600

セミナー室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1700×600

第３研究室 ＶＳ ＶＳ立上 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3000×800 820×600 ＤＣ

第４研究室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2950×800 ＤＣ

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ 1700×600 1000×600×2ｹ所

洗浄滅菌室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400

培養室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

第１実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1550×600

研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

クリーンルーム１ 塗床 － － － － － － 2500 壁・天井：ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

機械室 塗床 － － － － － － 2500 壁・天井：ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

クリーンルーム２ ＶＳ － － － － － － 2400 壁・天井：ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

前室 ＶＳ － － － － － － 2400 壁・天井：ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

4 精密機械室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 引分黒板4700×1000

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3800×600 ＤＣ

第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1000×600

恒温室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板 Ｍｺﾃ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

低温室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

前室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400

機械室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2400 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

第３研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4750×600

第２実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3000×600

第３実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 750×450

工作電気室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板 ＦＢ＋Ｐ 2700 1700×450・1700×600 ＤＣ・ＡＣＨ＝2700

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2850×600

第４実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板 ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（600＋670）×600

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400 2350×600

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400

遠心機室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（1100＋850）×600 Ｌ（1000＋300）×600

助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 ＤＣ

写真室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

ゼミナール室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 3000×1000

第１実験室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2500 床・壁・天井・断熱構造

フラン室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

化学組織室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2400×900

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 1500×1000

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 600×600

集会室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1800×600 引分黒板3600×1200

動物室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1450×600



【資料5】

北研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

〈　　内部仕上表　　〉
巾木 壁 天井 造作物

5 紫外線分光研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1250×600

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2040×600

洗浄室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 床：一部ＶＳ

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

第３研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（4700＋1500）×600 ＤＣ

低温実験室 ＶＴ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2700 床・壁・天井・断熱構造 ＤＣ

低温実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 床・壁・天井：断熱構造

機械室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2400 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

機械室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2400 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

保存室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2400 床・壁・天井：断熱構造

低温室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2400 床・壁・天井：断熱構造

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋ＡＳ 2400 壁：2000以上ＡＳ　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（封じ込み処理）

遠心機室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（2900＋1350）×600

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（2530＋2200）×600

フラン室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ ＲＢ 2400 床・壁・天井・断熱構造　吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1300×600

第６研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1230×600 ＤＣ

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400 Ｌ（1600×1250）×600

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400

ミクロトーム室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2000×600

動物室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 人研地流1500×700

培養室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

試薬室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

培養室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：西面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1600×500 2450×600

第８研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1000×600

第３・第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1000×600 2000×600

第５研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

集会室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700 3600×100

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

培養室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4600×650

研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

第７研究室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1000×600



【資料5】

北研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

〈　　内部仕上表　　〉
巾木 壁 天井 造作物

6 第１研究室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 Ｌ（3250＋2800＋690）×600

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（1630＋1400）×600 ＤＣ

教官室２ 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3850×800

第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（3250＋2250）×800

第３研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（3200＋1500）×800

暗室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2450

ゼミ室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

第２実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

精密生化学研究室 ＶＳ － ＷＨ＋Ｐ 100 － 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400 床・壁・天井・断熱構造

器材室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2400 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

精密分析室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 4750×800 2500×600

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1500×1000

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ 1500×1000

化学分析室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000 2400×650

遠心機室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000

測定室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000 3000×1000

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 既存図面による 2000×650

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

事務室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東北面ＰＢ＋Ｐ　吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

第２実験室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 ＧＷ＋布貼 － ＧＷ＋布貼 2700 床・壁・天井・遮蔽構造

防音室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 有孔合板＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2600 吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）

教官室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 3500×600

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2300×800

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400 1850×600

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 2100×600

第１実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 壁：東面合板・西面ＣＢ

セミナー室・図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1200×600

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2400 Ｌ（1250×630）×600

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700

研究室１ ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000

研究室２ ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000

研究室３ ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 3000 5200×700

動物実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 1760×600 3000×700 1500×1000

ＰＨ１ 排風機 C打 － － － Ｍｺﾃ － C打 直天

排風機 C打 － － － Ｍｺﾃ － C打 直天

ＰＨ２ タンク室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － C打 直天

EV機械室 C打 － － － Ｍｺﾃ － C打 直天

共通 廊下 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2700

ＥＶホール ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 壁：ＥＶ面ＶＣ

階段 ＶＴ 人研 － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 壁：外面３丁掛ﾀｲﾙ貼 木製手摺・ｽﾁｰﾙ製手摺子

男子・女子便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － － 100角ﾀｲﾙ貼 － ＦＢ＋Ｐ 2600 人研ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ＝2000
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【　既設　　医学部中央施設棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋　上　庇 屋上庇端・裏 一般階庇 一般階庇端・裏 柱　型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面 小口タイル貼
アスファルト防水層

＋防水モルタルコテ押え
＋シート防水

モルタルコテ押え
ＥＰ

北　面 小口タイル貼
アスファルト防水層

＋防水モルタルコテ押え
＋シート防水

モルタルコテ押え
ＥＰ

西　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付
一部小口タイル貼

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＥＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

打放しコンクリート
モルタルコテ押え

ＥＰ
塩ビ管φ100

ＯＰ
塩ビ製　ＯＰ

東　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＥＰ

打放しコンクリート
塩ビ管φ100

ＯＰ
塩ビ製　ＯＰ

玄　関
床：

防水モルタルコテ押え
庇：

モルタルコテ押え
庇端：

コンクリート打放し

ドライエリア
床：

防水モルタルコテ押え
壁：

防水モルタル刷毛引

屋　根 屋上：均しモルタル＋アスファルト防水層＋断熱ブロック＋シート防水 手摺：アルミ製

屋外階段：モルタルコテ押え
屋外階段手摺：スチール製ＯＰ

内容内容

備　考

地流し：モザイクタイル貼
手摺：モルタルコテ押え
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中央施設棟〈　　内部仕上表　　〉
階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

B1 レントゲンフィルム庫１ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

レントゲンフィルム庫２ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

レントゲンフィルム庫３ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

カルテ庫３ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

カルテ庫２ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

カルテ庫１ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

学生更衣室 C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

学生更衣室 C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

病歴保管庫１ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

病歴保管庫２ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

病歴保管庫３ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

病歴保管庫４ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

病歴保管庫５ Ｍｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

レントゲンフィルム庫４ C打 － － － Ｃ打 ＰＢ Ｃ打 直天 壁：外側ＣＢ

男子更衣室 ＶＳ ＶＨ － 60 ＰＢ（ＧＬ） － Ｃ打 直天

女子更衣室 ＶＳ ＶＨ － 60 ＰＢ（ＧＬ） － Ｃ打 直天

男子更衣室 ＶＳ ＶＨ － 60 ＰＢ（ＧＬ） － Ｃ打 直天

電気室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｃ打 直天 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽＨ：2300

1 情報処理室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

学務第一係 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

会議室 ＴＣＰ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2400・2650 壁：南北面Ｍｺﾃ＋ＶＣ

準備室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

準備室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 壁：煙突面合板＋Ｐ 2400×700

基礎第３講義室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 10850×700・1560×700 5000×1200

基礎第２講義室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400～3000 壁：柱型Mｺﾃ＋Ｐ・天井：一部ＶＣ・化粧合板 図面黒板4200×1200 教壇＝W＋ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｯｸH＝250

基礎第１講義室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400～3000 壁：柱型Mｺﾃ＋Ｐ・天井：一部ＶＣ・化粧合板 図面黒板4200×1200 教壇＝W＋ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｯｸH＝250

総務第一係 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2500

宿直室 Ｗ＋畳 畳寄せ 畳寄せ － 繊維壁塗 繊維壁塗 ＰＢ＋Ｐ 2400 押入

守衛室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 大理石ｶｳﾝﾀｰ1600×550

便所・身障者便所 ＶＳ － － － － － 合板＋Ｐ 2300 壁：ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ ﾎﾟﾘ合板ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ＝2000

2 教官室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

電顕室３ ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2430

電顕室２ ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2430

電顕室１ ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2430

技術員室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1500×1000

教官室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（1250＋800）×600

教育研究機器センター ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

研究室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

前室 ＴＣＰ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

サーバー室 ＴＣＰ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 Ｌ（900＋800）×600

教育研究機器センター ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3050×750

細胞内電位測定室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1650×570

中研生化学 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2400 1800×600

暗室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Mｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2400

前室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

動物呼吸循環 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1850×600

前室 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2300

動物中枢神経 ＶＴ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1850×600

倉庫 ＶＳ ＶＨ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 1800×500

倉庫 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3000

第３実習室 ＶＳ Mｺﾃ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3000 6000×900・2600×900 9900×700・1600×500 3400×1000

第２実習室 ＶＳ ＶＨ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 ※1 ※2 5000×1200×2ｹ所 ＰＣ：3ｹ所

準備室 ＶＴ ＶＨ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 4850×700

準備室 ＶＳ ＶＨ － 100 Mｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 4750×700 1500×1000×2ｹ所

便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － － 75角ﾀｲﾙ貼 － ＦＢ＋Ｐ 2400 人研ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ：2000

PH1 排風機室 C打 － － － Ｍｺﾃ － C打 直天

共通 廊下 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2700 天井：一部ｱﾙﾐ有子ﾊﾟﾈﾙ

※1　1450×900・1800×900・2600×900×2ｹ所・2400×900・11180×700・2200×700×2ｹ所

※2　8050×730・12950×700・1900×720

巾木 壁 天井 造作物
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【　既設　　医学部南研究棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉　　　

外　壁 屋　上　庇 屋上庇端・裏 一般階庇 一般階庇端・裏 柱型・梁型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付
一部小口モザイクタイル貼

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

塩ビ管φ100
ＯＰ

塩ビ製　ＯＰ

北　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ
押え

モルタルコテ押え
ＥＰ

屋上：
塩ビ管φ100

ＯＰ
塩ビ製　ＯＰ

東　面
防水モルタル刷毛引

リシン吹付

アスファルト防水層
＋防水モルタルコテ押え

＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

コンクリート打放

西　面 モザイクタイル貼
アスファルト防水層

＋防水モルタルコテ押え
＋シート防水

モルタルコテ押え
ＡＰ

玄　関
床：

タイル貼
柱型：

モザイクタイル貼
庇裏：

アルミスパンドレル
庇端：

アルミ押出成形板

ドライエリア
床：

防水モルタルコテ押え

壁：
防水モルタル刷毛

引

屋　根 屋上：均しモルタル＋アスファルト防水層＋断熱ブロック＋シート防水
手摺：スチール製
ルーフドレイン：合成樹脂製

備　考

内容内容

固定ルーバー：アルミ製
縦格子：軽量気泡コンクリート板

バルコニー手摺：アルミ製
バルコニー床：防水モルタルコテ押え
バルコニー端・裏：モルタルコテ押えＥＰ

屋外階段：防水モルタルコテ押え
屋外階段手摺：スチール製ＯＰ
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南研究棟
〈　内部仕上表　〉

階 室名 床 備考

仕上 RC・CB面仕上 LGS・W面仕上 高さ RC・CB面仕上 LGS・W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

B1 学生更衣室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 80 大理石貼 － ＰＢ＋Ｐ 2700 床：玄関部ﾀｲﾙ貼

作業員控室 Ｗ＋合板 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 80 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 床：踏込部ＶＳ

チュートリアル教室１ ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2700

チュートリアル教室２ ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2700

チュートリアル教室３ ＴＣＰ ＶＨ － 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700

チュートリアル教室４ ＴＣＰ ＶＨ － 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700

書類庫 Mｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

実験室 Mｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

標本庫 Mｺﾃ － ＶＨ 60 Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

脱衣 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

浴室 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － 100 100角ﾀｲﾙ貼 － ＢＲ 2800 壁：1470以上吹付 ﾎﾟﾘﾊﾞｽ900×700

倉庫 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 80 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

パソコン実習室 OA＋ＴＰＣ ＶＨ － 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700

機械工作室 Mｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天 1800×750

チュートリアル教室５ ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2400

チュートリアル教室６ ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 60 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2400

物品庫１ Ｗ＋合板 － － － Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

物品庫２ Mｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

物品庫３ Mｺﾃ － － － Ｃ打 ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天

倉庫 Mｺﾃ － － － Ｃ打 － Ｃ打 直天

廊下 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ Ｃ打 直天 巾木：ＶＨ高さ60

1 ホール ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 2900 床：玄関部ﾀｲﾙ貼

印刷室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1150×500

人事課宝町分室 ＴＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

保健管理ｾﾝﾀｰ宝町分室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

倉庫 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

学部長室 ＴＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 80 Mｺﾃ＋ＶＣ － ＰＢ＋ＶＣ 2700 壁：東西面化粧合板

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 80 Mｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2700

ミクロトーム室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2550 1500×550

写真室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 床：一部ＶＳ

暗室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

培養室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 床：一部ＶＳ

論文審査室 ＴＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

事務長室 ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 100 Mｺﾃ＋ＶＣ ＰＢ＋Ｐ 有孔ＰＢ 2700

総務第一係 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 人研ｶｳﾝﾀｰ1330×450

ゼミナール室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 引分黒板4000×1000 人研ﾗｲﾆﾝｸﾞ1600×150

第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第５研究室 ＣＰ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

組織剖検査室 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 4750×600×2ｹ所

女子便所 ＶＳ － － － － － ＦＢ 2300 壁：ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

巾木 壁 天井 造作物
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2 大実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 3000×750

第２研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3000×600

コールド室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2700 床・壁・天井：断熱仕様 600×500

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 人研ﾗｲﾆﾝｸﾞ4750×150・2150×150

低温実験室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2700 床・壁・天井：断熱仕様

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

標本作製室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3300×600・1600×500

第１研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 3300×600 1760×650・900×150

細菌室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第５研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 4000×600

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

助教授室 ＴＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

教授研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 L（5200+1330）×600

教授室 ＴＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Mｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2700

受付事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 引分黒板4000×1000

ゼミナール室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 2900×600 人研ﾗﾝﾆﾝｸﾞ2000×120

第１研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 2150×700 3850×700

無菌室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第４研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

ゼミナール室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第３研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 3600×600

OA室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 2150×600 2950×600

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＴＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面ＶＣ Ｍコテ窓台3400×500

3 解析室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 L（930＋900）×600 1180×710

低温実験室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2700 前室吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ（未処理）L（1040＋570）×600 低温室ﾕﾆｯﾄ

第３動物実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2600 1500×600

第２動物実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2600

第１動物実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2600 Ｌ（1100＋500）×600

セミナー室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1450×600 引分白板4750×1000

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3850×600

集会室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 2060×600 引分黒板4000×1000

培養室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 ﾗｲﾆﾝｸﾞ2000×120

小気象室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 ﾗｲﾆﾝｸﾞ2000×120

工作室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2500 2550×500

第３実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 600×600

第４実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 3750×600

培養室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 基礎1300×700×400

暗室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

化学室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 4000×600

電気技術研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

助教授室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

計算機室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：東面ＶＣ

図書室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1500×1000×2ｹ所

教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 壁：西面ＶＣ

第１実験室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

第２実験室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3000×600

助手室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

器材室 ＣＰ － － － 合板＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2000

講師・助手室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700
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4 研究室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2700

教授室 ＴＣＰ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

セミナー室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

研究室２ ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

研究室３ ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

研究室４ ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

寄生虫学研究室２ ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

分析室 ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

教授室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

セミナー室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

研究室１ ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

研究室 ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

共同病理保管兼実習室 ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 3400×600

事務室 ＶＴ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700

教官室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

実験室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 4750×600

5 第１実習室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 ※1 ※2

器材室 ＶＴ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

準備室 ＶＴ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

準備室 ＶＴ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 1500×600

ゼミナール室 ＶＴ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 3000×600

ゼミナール室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700 8050×600 4500×1200×2ｹ所

PH1 EV機械室 C打 Mｺﾃ － 100 Mｺﾃ － Ｃ打 直天

機械室 C打 － － － Mｺﾃ － Ｃ打 直天 基礎600×700×260×4ｹ所

共通 廊下 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2700 壁・ＥＶ面ＶＣ

階段 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 西側階段壁：南面小口ﾀｲﾙ貼・東側階段壁：南面ＶＣ・西側階段天井：最上階ＰＢ＋Ｐ高さ2600 木製手摺・ｽﾁｰﾙ製手摺子

男子・女子便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － － 100角ﾀｲﾙ貼 － ＦＢ 2400 床：出入口部ＶＳ 人研ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ：1900

※1　7300×700・3500×700・4400×700・10900×700・4100×700・3600×700・2900×700・8500×700・3700×700・11400×700

※2　5000×1200×2ｹ所・3450×1200・3000×1200
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【資料５】

【   既設　医学部北研究棟・医学部中央施設棟・医学部南研究棟　   ５階平面図　　】
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【資料5】

【　既存　　製薬化学科実験研究棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋　上　庇 屋上庇端裏 一般階庇 一般階庇端・裏 柱　型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面
モルタル塗

ＡＰ
一部小口タイル貼

コンクリート打放

北　面
モルタル塗

ＡＰ
塩ビ管φ１００

ＯＰ
塩ビ製
ＯＰ

東　面
モルタル塗

ＡＰ
防水モルタル

コテ押え
モルタルコテ押え

ＥＰ
防水モルタル

コテ押え
モルタルコテ押え

ＥＰ
モルタル塗

ＡＰ
塩ビ管φ１００

ＯＰ
塩ビ製
ＯＰ

西　面
モルタル塗

ＡＰ
一部小口タイル貼

防水モルタル
コテ押え

端：コンクリート打
放

裏：モルタルコテ押
え ＡＰ

防水モルタル
コテ押え

端：コンクリート打
放

裏：モルタルコテ押
え ＡＰ

コンクリート打放
塩ビ管φ１００

ＯＰ
塩ビ製
ＯＰ

玄　関
床：

現場テラゾー
柱型：

擬石小叩き
梁型：

擬石小叩き
庇裏：

アルミスパンドレル
庇端：

擬石小叩き

犬走り
防水モルタルコテ
押え

屋　根 屋上：均しモルタル＋アスファルト防水層＋断熱ブロック　　一部シート防水及び塗腹防水による改修有

内容内容

備　考

手摺：スチール製ＯＰ

煙突外壁：コンクリート打放一部小口タイル貼
バルコニー手摺：コンクリート打放
バルコニー床：防水モルタルコテ押え
バルコニー端：モルタルコテ押えＡＰ

屋外階段外壁：コンクリート打放
屋外階段手摺：スチール製ＯＰ
屋外階段床・段裏：モルタルコテ押え

バルコニー手摺：ＰＣコンクリート
バルコニー床：防水モルタル押え
バルコニー端・裏：コンクリート打放



【資料5】

製薬化学科実験研究棟

〈　　内部仕上表　　〉

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

1 ホール ＶＳ － － － 大理石貼 － ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 2650 床：ポーチ部ﾃﾗｿﾞ- 石庭

事務室（総務第一係） ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650 1500×600 人研ｶｳﾝﾀｰ

アシスタント室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650

倉庫 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＬ 直天

印刷室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650

脱衣室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ ＲＢ 2650 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ

会議室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2650 映写ｽｸﾘｰﾝ3000×1500

学部長室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＰＢ＋ＶＣ 2650 壁：北面化粧合板

事務長室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 1000×500

事務室(学務係) ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 人研ｶｳﾝﾀｰ

生物有機化学研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650 掲示板1800×1200、ＤＣ

ボイラー室 Ｃ打 － － － Ｍｺﾃ － ＧＷ 直天 壁：Ｈ3,000以上ＧＷ

2 ２０１実習室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 1900×720×４ヶ所 上下黒板4000×1600・2000×1600 ＤＣ

薬学代謝化学第１研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

天秤室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 7000×800×２ヶ所

薬学代謝化学第３研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 人研地流し1000×1000

２０７講義室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2650 壁：西北面合板＋Ｐ 曲面黒板4200×1200
掲示板1800×1200
固定机　4席×13、3席×13

3 ３０１実習室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 6350×620・4400×620 ＤＣ

薬物代謝化学教授室 ＴＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

低温実験室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 200 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 床・壁・天井：断熱仕様

前室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

薬物代謝化学第２研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

終夜実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 Ｌ（3000＋1000）×600

耐圧実験室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天

３０９講義室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2650 壁：西北面合板＋Ｐ 曲面黒板4200×1200

4 図書室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2650
木製ｶｳﾝﾀｰＬ（1350＋700）×450
鋼製書棚8段9列（H=2700,L=6000）

倉庫 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2400

機能性分子設計額第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 3900×620

機能性分子設計学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 1300×700

機能性分子設計学教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2650 壁：西南面化粧合板

機能性分子設計学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 2100×650

機能性分子設計学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 3250×650 ＤＣ（木製）

造作物巾木 壁 天井



【資料5】

製薬化学科実験研究棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

造作物巾木 壁 天井

5 創剤化学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 1100×700 ＤＣ

創剤化学第４研究室 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 4300×700

生体防御応答学第１研究室 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

生体防御応答学第６研究室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2650

生体防御応答学第２研究室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2650

創剤科学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 化粧ＰＢ 2650 2050×700 2800×700

創剤科学第２研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 5000×700

創剤科学教授室 ＴＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＲＢ 2650

生体防御応答学教授室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ ＰＢ＋ＶＣ ＰＢ＋ＶＣ 2650

生体防御応答学研究室 ＶＳ ＶＨ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ ＰＢ＋ＶＣ ＰＢ＋ＶＣ 2650

生体防御応答学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

生体防御応答学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

細胞実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2650 2200×650 安全キャビネット

6 活性相関物理化学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 2000×650 ＤＣ

活性相関物理化学教授室 ＣＰ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 4600×660

活性相関物理化学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

遺伝性相関物理化学教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

遺伝性相関物理化学第５研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 プレハブ冷蔵庫

暗室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 2450×600

活性相関物理化学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

測定室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

ピコ秒分光実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650

遺伝性相関物理化学第１研究室 ＣＰ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2650

遺伝性相関物理化学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

遺伝性相関物理化学第３研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 7000×700

無菌室 塗床 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 80 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650

遺伝性相関物理化学第４研究室 塗床 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 80 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2650 2000×650

PH1 機械室 Ｃ打 － － － Ｍｺﾃ － Ｃ打 直天 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽＨ=1550

水槽室 Ｃ打 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ － Ｍｺﾃ 直天

共通 廊下 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2650 壁：ＥＶ面人研ﾌﾞﾛｯｸ貼

階段 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天 壁：西面３丁掛ﾀｲﾙ貼 ｽﾁｰﾙ製手摺・手摺子

男子・女子便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － － 100角ﾀｲﾙ貼 － ＦＢ＋Ｐ 2500 床：出入口部ＶＴ 人研ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ=1900



【資料5】

【　既設　　薬学科実験研究棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋　上　庇 屋上庇裏 一般階庇 一般階庇端裏 柱　型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面 リシン吹付け
放水モルタル

コテ押え
塗膜防水

放水モルタル
色モルタルスプレー

仕上

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

130φ
鋼板製 ｔ＝0.4

北　面 リシン吹付け
放水モルタル

コテ押え
塗膜防水

放水モルタル
色モルタルスプレー

仕上

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

130φ
鋼板製 ｔ＝0.4

東　面 リシン吹付け
放水モルタル

コテ押え
塗膜防水

放水モルタル
色モルタルスプレー

仕上

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

130φ

西　面 リシン吹付け
放水モルタル

コテ押え
塗膜防水

放水モルタル
色モルタルスプレー

仕上

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

130φ

玄　関
床：

人研目地切
柱型：

リシン吹付

庇：
防水モルタル

コテ押え

庇端裏：
モルタル塗吹付

犬走り
防水モルタルコテ
押え

屋　根 屋上：アスファルト防水層＋押えコンクリート厚60＋防水モルタル＋塗膜防水

備　考

内容内容

手摺：スチール製ＯＰ
ルーフドレイン：鋳鉄製
脱気筒：ステンレス製

スロープ：モルタル塗



【資料5】

薬学科実験研究棟〈　　内部仕上表　　〉
階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

1 第１ＮＭＲ室 ＶＳ － ＶＨ 100 － Ｗ＋合板 ＰＢ＋Ｐ 2700 天井：一部直天

元素分析室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3100 2550×630 木製棚

倉庫 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ Ｗ Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天

精密分子構築学第２研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 3000×600・1600×600

精密分子構築学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2170×600

薬化学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2000×600 3400×420・2800×650

薬化学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2050×670 2300×370

薬化学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 5700×670・4000×670

薬化学第５研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2400

暗室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2400 Ｌ（1900＋1000）×600

質量分析室 ＶＳ － － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2300 1500×500

製氷室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天

中央分析室 人研 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2400 3000×600

機械室 人研 － － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天

第２ＮＭＲ室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 2400 床・壁・天井：遮蔽仕様

前室 人研 － － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天

精密分子構築学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 4000×700・4000×600

精密分子構築学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000 3750×400・1000×600

精密分子構築学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 ＤＣ×2台

薬化学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 1200×600 ＤＣ×2台

薬化学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000 1350×470・3750×400

単結晶Ｘ線室 ＶＳ 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ Ｗ＋合板 合板＋Ｐ 2650 上下黒板2100×700

Ｘ線装置室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ Ｗ＋合板 吹付 直天 2100×600

2 ２３２講義室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ Ｗ＋合板 有孔ＰＢ＋Ｐ 3100 3600×1050

衛生化学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 1050×400×2ｹ所

計量室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 Ｌ（3550＋2250）×600下部収納

暗室 Ｍｺﾃ － － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 Ｌ（2100＋1900）×600

臨床分析化学第２研究室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 5350×800下部収納 3500×800

臨床分析化学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2700×700

臨床分析化学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

分光光度計室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 5700×660・4050×770下部収納

臨床分析化学第５研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

講義室・準備室 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2700 2100×600×2ｹ所 上下黒板210×1700

２３１講義室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3100 3600×1050

衛生化学第１研究室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 3750×400 ＤＣ×2台

衛生化学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 3750×400

衛生化学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000 3750×400・1700×600

衛生化学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2200×700 ＤＣ×2台

臨床分析化学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2300×600・1300×400

臨床分析化学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000 3750×400・1370×600

巾木 壁 天井 造作物



【資料5】

薬学科実験研究棟〈　　内部仕上表　　〉
階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

巾木 壁 天井 造作物

3 国際保健薬学教授室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 3000

医薬品作用学研究室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 3000

生化学第４研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2750×500

前室 ＶＳ － ＶＨ 100 － 合板＋Ｐ 合板＋Ｐ 2100

暗室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＶＨ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 吹付 直天 300×500

冷凍室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 Ｌ（3550＋2780）×600

前室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

生化学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 3000×700・2300×600

物質機能分子学第２研究室 ＶＳ ＶＨ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 2700

物質機能分子学教授室 ＶＳ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 2900 1360×560・970×700

病院薬学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

病院薬学第２研究室 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天

病院薬学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 1500×650･1000×700

資源生薬学第１研究室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 吹付 直天 900×600

資源生薬学第２研究室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 吹付 直天

遠心機室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天 3500×700

培養室 ＶＴ － － － Ｍｺﾃ＋Ｐ － 合板＋Ｐ 2300

前室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ｱｽﾍﾞｽﾄ 直天

生化学第３研究室 人研 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2200×700 800×400

生化学教授室 ＣＴ － ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000

生化学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 2200×700 1350×350 ＤＣ×2台

物質機能分子学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 吹付 直天 1250×600

資源生薬学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000

暗室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2950

教官研究室 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ 合板＋Ｐ ＲＢ 2400 壁：東面LGS＋ＰＢ＋Ｐ

資源生薬学第２研究室 人研 人研 ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 吹付 直天 壁：西面LGS＋ＰＢ＋Ｐ

4 計算機実習室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＲＢ 3000 4950×600 4950×600

天然物化学第５研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 5000×700

医薬品作用学教授室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000

天然物第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 4950×800

薬物学第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 3850×800

薬物学教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 3000 2900×670

薬物学第４研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 1550×570

薬物学無菌室 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 4150×600

前室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000

電気泳動室 ＣＴ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 1000×500 作業テーブルL(1000＋380）×700

薬物学第５研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000

教官実験室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 3000

医療薬学実習室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 3000

天然物第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 Ｌ（5100＋3350）×600・1020×600

天然物第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 3400×600

天然物教授室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＲＢ 3000 3750×400・1250×600

天然物第３研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 ＤＣ×2台

薬物学第１研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000 1300×700 ＤＣ×2台

薬物学第２研究室 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＰＢ＋Ｐ 3000

医薬品作用学第２研究室 人研 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 3000

動物飼育室 人研 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2230 1300×770 2100×460

共通 廊下 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ 有孔ＰＢ＋Ｐ 2900 天井：一部ｱｽﾍﾞｽﾄ・一部高さ3000・直天 ＤＣ×3台

階段 人研 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天 壁：外面小口ﾀｲﾙ貼 木製手摺・ｽﾁｰﾙ製手摺子

男子・女子便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2700 壁：一部ﾀｲﾙ貼 人研ﾄｲﾚﾌﾞｰｽＨ＝2000



【資料5】
【　既設　　旧薬学講堂　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋上庇端 軒　裏 一般階庇 一般階庇端裏 柱　型 袖　壁 竪樋 飾舛

南　面 小口タイル貼 凝石小叩き仕上
モルタルコテ押え

ＡＰ
擬石小叩き仕上

塩ビ管φ90ＯＰ
下部養生用　　鋼

管130φＯＰ

北　面 小口タイル貼 凝石小叩き仕上
モルタルコテ押え

ＡＰ
擬石小叩き仕上

塩ビ管φ90ＯＰ
下部養生用　　鋼

管130φＯＰ

東　面 小口タイル貼 凝石小叩き仕上
モルタルコテ押え

ＡＰ
擬石小叩き仕上

西　面

玄　関 モルタルコテ押え

犬走り
防水モルタルコテ
押え

屋　根 屋上：均しモルタル厚25＋アスファルト防水層＋軽量コンクリート厚60＋保護モルタルコテ押え

内容内容

備　考

地流し：モザイクタイル貼

〈　内部仕上表　〉

棟番号 棟名称 階 室名 床 備考

仕上 仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ

202 薬学講堂 1 薬学講堂 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＰＢ＋ＶＣ 4000 天井：一部合板＋Ｐ・化粧合板

巾木 壁 天井

人研流し 人研作業台 黒板 その他

4000×2000 教壇：Ｗ＋ＶＳ貼4920×1700×200

造作物



4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
2
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
2
0
0

4
,
2
0
0

4
5
,
5
0
0

4
,
7
0
0

4,8002,400

7,200

31,500

9
5
0

9
5
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

1
1
,
7
0
0

4,300 4,300 4,800 4,8004,300 4,3004,3004,3004,3004,3004,3004,300

62,200

4,8004,800

2002,4007,2007,000

1
3
,
8
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

2
,
4
0
0

5,700 5,700 5,7007,200

A

B

C

D

I

J

K

F

E

G

H

2

H

1

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

E

X2X1210

Y1

Y2

Y3

Y4

3 4 5 6

製薬化学科実験研究棟

薬学科実験研究棟

ボイラー室

事務室
（学務係）

学部長室

薬学講堂

事務室
（総務第一係）

倉庫

印刷室

▼

PS
男子
便所

女子
便所

暗室

▼

▼▼

PS

廊下

廊下

第２ＮＭＲ室

会議室

PS

EV

前室

元素分析室

前室

第１ＮＭＲ室

製氷室

中央分析室

精密分子構築学
第３研究室

薬化学
第２研究室

薬化学
第３研究室

薬化学
第４研究室

薬化学
第５研究室 質量分析室

精密分子構築学
第２研究室

精密分子構築学
第１研究室

薬化学
第１研究室

薬化学
教授室

単結晶Ｘ線室 Ｘ線装置室女子
便所

男子
便所

事務長室

石庭

生物有機化学
研究室

アシスタント室

ド
ラ
フ
ト

ホール

ｼｬﾜー 室脱衣室

倉庫

精密分子
構築学
教授室

精密分子
構築学

第４研究室
玄関ホール

機械室

休憩室
（撤去）休憩室

（撤去）

ガバナー室
（撤去）

屋外ｷｭー ﾋ゙ ｸﾙ
（撤去）

物置（撤去）

ボンベ室
（撤去）

Ｎ
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟・薬学講堂・薬学科実験研究棟 　１階平面図 　S=1/500　〕
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２０７
講義室

２４７
講義室

衛生化学
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臨床分析科学
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第４研究室 分光光度計室
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教授室
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第２研究室
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第１研究室

衛生化学
教授室

Ｎ
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟・薬学科実験研究棟 　２階平面図　   S=1/500　〕
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟・薬学科実験研究棟　　３階平面図　　　　S=1/500　〕
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟・薬学科実験研究棟　　４階平面図　　　　S=1/500　〕
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟　５階平面図　・　薬学科実験研究棟　ＰＨ階平面図　　　　　S=1/500　〕
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〔　既設　製薬化学科実験研究棟　６階平面図　　　S=1/500　〕



4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
2
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
7
0
0

4
,
2
0
0

4
,
2
0
0

4
5
,
5
0
0

4
,
7
0
0

4,8002,400

7,200 7,200

4,800

2002,4007,2007,000

14,400

A

B

C

D

I

J

K

F

E

G

H

2 31

X1210 X2

EV機械室 水槽室

Ｎ

製薬化学科実験研究棟

【資料５】

〔　既設　製薬化学科実験研究棟　PH階平面図　　　S=1/500　〕



【資料5】

【　既設　　旧医学部解剖棟　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 腰　壁 屋上庇端 屋上庇裏 出入口庇 出入口庇端・裏 柱　型 竪樋 飾舛

南　面
モルタルコテ押え

ＡＰ
人造石洗出し

モルタルコテ押え
ＡＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

Ｈ1500　120φ ＯＰ
塩ビ製　ＯＰ

北　面
モルタルコテ押え

ＡＰ
人造石洗出し

モルタルコテ押え
ＡＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ押え
モルタルコテ押え

ＡＰ
モルタルコテ押え

ＡＰ

塩ビ管φ100 ＯＰ
下部巻生用鋼管

Ｈ1500　120φ ＯＰ
塩ビ製　ＯＰ

東　面
モルタルコテ押え

ＡＰ
人造石洗出し

モルタルコテ押え
ＡＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

防水モルタルコテ押え
モルタルコテ押え

ＡＰ
モルタルコテ押え

ＡＰ

西　面
モルタルコテ押え

ＡＰ
人造石洗出し

モルタルコテ押え
ＡＰ

モルタルコテ押え
ＡＰ

道　路
庇：

モルタル押え

巾木：
モルタル押え

ＥＰ

壁：
モルタルコテ押え

ＡＰ

天井：
モルタルコテ押え

ＡＰ

犬走り

屋　根 屋上：均しモルタル厚25＋アスファルト防水層＋軽量コンクリート厚60＋保護モルタルコテ押え＋塗膜防水　　　笠木：防水モルタルコテ押え＋塗膜防水 ルーフドレイン：鋳鉄製

内容内容

備　考

防水モルタルコテ押え

出入口階段：モルタルコテ押え

出入口階段：モルタルコテ押え

タラップ：スチール製ＯＰ
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旧　医学部解剖棟

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

1 死体保存室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 3900×600 人研地流し2000×650

準備室 塗床 Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天 3750×600

機械室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｃ打 直天

法医器材室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｃ打 直天

大剖検室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2250～5850 850×600 2200×600 ＡＣ　Ｈ＝2250　人研地流し1000×600

遺族及び霊安室 ＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2800

準備室 人研 人研 － 100 ＶＣ － ＦＢ＋Ｐ 2800

ストッカー室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

法医剖検室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

病理剖検室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天 人研地流し600×600

前室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

脱衣室 Ｗ＋ＶＳ ＷＨ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 60 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 2450 壁：1500以上Ｍｺﾃ＋Ｐ ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

処置及びストッカー室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

棺庫 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

準備室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Mｺﾃ＋Ｐ 直天

便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2800 壁：小便器面ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 人研ﾗｲﾆﾝｸﾞ1650×220

2 TV調整室 ＶＳ ＷＨ＋Ｐ － 100 合板＋Ｐ － ＲＢ 2800

系統解剖実習室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3400 ※1 上下黒板4400×2000×2ｹ所 人研水槽2100×1500×1000

実習室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3400 2200×600

更衣準備室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＦＢ＋Ｐ 4500

ホール Mｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3400

3 EV機械室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ － Ｃ打 直天

共通 廊下 ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 3000

階段（東側） ＶＳ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ＋Ｐ 直天

階段（西側） Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ －

※1　8000×600×2ｹ所・3200×600・5600×600

〈　　内部仕上表　　〉

巾木 壁 天井 造作物
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【　既設　　十全講堂　　仕上表　】

凡例表 特記事項
記号 記号

　・特記なき限り、床仕上げの下地はモルタルコテ仕上げとする。

ＲＣ 鉄筋コンクリート躯体 ＲＢ 岩綿吸音板貼 　・特記なき限り、天井仕上げの下地は木製軸組とする。

ＣＢ コンクリートブロック積 ＰＢ 石膏ボード貼 　・特記なき限り、ＲＣ・ＣＢ壁面の合板仕上げの下地は、木製胴縁組とする。

ＬＧＳ 軽量鉄骨軸組 合板 木質合板 　・現地調査は原則として目視調査としているが、下地等目視調査で判別できない箇所について、

Ｗ 木製軸組 FB フレキシブルボード 　　既存仕上表を参照している。

ＢＲ 浴室用硬質塩ビ成型板

Ｍｺﾃ モルタルコテ仕上

Ｃｺﾃ コンクリートコテ仕上 Ｐ 塗装

Ｃ打 コンクリート打放し ＥＰ

ＶＰ ビニルペンキ塗

ＶＴ ビニル床タイル貼 ＡＰ

ＶＳ ビニル床シート貼 ＰＬ プラスター塗

人研 人造石研出し

ＴＣＰ タイルカーペット敷 吹付 塗材吹付

ＣＰ カーペット敷 ＡＳ 石綿吸音材吹付

ＯＡ フリーアクセスフロア ＧＷ グラスウール敷

塗床 合成樹脂塗床材塗

ＡＣ アコーディオンカーテン

ＶＨ ビニル巾木 ＤＣ ドラフトチャンバー

ＷＨ 木製巾木

〈　外部仕上表　〉

外　壁 屋上軒端 屋上軒裏 ２階梁型 ２階床裏 柱　型 １階床裏・壁 出入口庇上端　 出入口庇裏

南　面
40角

モザイクタイル貼
コンクリート打放し

フレキシブルボード
ＶＰ

コンクリート打放し
フレキシブルボード

ＶＰ
コンクリート打放し 色モルタル塗刷毛引

北　面 エマルリシン吹付

東西面
玄関側

40角
モザイクタイル貼り

コンクリート打放し
フレキシブルボード

ＶＰ
コンクリート打放し

フレキシブルボード
ＶＰ

コンクリート打放し 色モルタル塗刷毛引 防水モルタルコテ押え
モルタル塗り

エマルシン吹付

東西面
ホール側

モルタル塗り
エマルシン吹付

防水モルタルコテ押え
モルタル塗り

エマルシン吹付

玄　関 床：豆砂利洗出し
柱型：

コンクリート打放し
梁型：

コンクリート打放し

ドライエリア
庇：

防水モルタル塗り
壁：

防水モルタル塗り

屋　根 屋上：合成ゴム防水　　　笠木・パラペット：合成ゴム防水
防水押え金物：アルミ製
ルーフドレイン：鋳鉄製

備　考

屋外階段手摺：プレキャストコンクリート  25角鋼管ＯＰ＠150
屋外階段踏面：プレキャストコンクリート

縦格子：スチール製

煙突外壁：モルタル塗りエマルリシン吹付け
煙突タラップ　スチール製ＯＰ

内容内容

東側スロープ手摺：スチール製亜鉛メッキ
屋外階段・スロープ：防水モルタル塗

屋外階段：防水モルタル塗
手摺：スチール製ＯＰ
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十全講堂
〈　　内部仕上表　　〉

階 室名 床 備考

仕上 RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 高さ RC･CB面仕上 LGS･W面仕上 仕上 高さ 人研流し 人研作業台 黒板 その他

B1 ボイラー室 Ｃｺﾃ － － － Ｍｺﾃ － 木毛板 直天 ※1

電気室 Ｃｺﾃ Ｍｺﾃ － － Ｍｺﾃ － 木毛板 直天

1 舞台 Ｗ＋縁甲板 ＷＨ＋Ｐ － 120 吹付 － Ｍｺﾃ 直天

控室（東側） Ｗ＋縁甲板 ＷＨ＋Ｐ － 120 Ｍｺﾃ＋Ｐ － Ｍｺﾃ 直天

控室（西側） Ｗ＋縁甲板 ＷＨ＋Ｐ － 120 Ｍｺﾃ － Ｍｺﾃ 直天

ホール ＣＰ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 220 合板 － ＦＢ＋Ｐ 天井：一部ＰＢ＋Ｐ・有孔ＰＢ＋Ｐ

ロッカー室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2800

事務室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ ＷＨ＋Ｐ 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ 合板＋Ｐ ＰＢ＋Ｐ 2800 木製カウンター1500×250

ホワイエ 人研 人研 － 100 化粧合板 合板＋Ｐ 化粧合板 3150 ※2 木製カウンター2600×400

2 照明室 Ｍｺﾃ Ｍｺﾃ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 木毛板 直天

湯沸室 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － ＦＢ＋Ｐ 2500 1800×650

倉庫 Ｍｺﾃ － － － Ｍｺﾃ － C打 直天

技師室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 木毛板 直天

映写室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 木毛板 直天

小会議室 ＶＴ Ｍｺﾃ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2900

大会議室 ＶＴ ＷＨ＋Ｐ － 100 Ｍｺﾃ＋ＶＣ － ＰＢ＋ＶＣ 2900・3350 壁：西面化粧合板・天井：折上部ＰＢ＋Ｐ 木製カウンター3600×300

廊下・階段 ＶＴ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2900

ロビー ＶＴ 人研 － 100 Ｍｺﾃ＋Ｐ － 有孔ＰＢ＋Ｐ 2900

共通 便所 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼 － － － 100角ﾀｲﾙ貼 － ＦＢ＋Ｐ 2500 壁：1200以上Ｍｺﾃ＋Ｐ 木製ブースＨ＝2000

※１　設備基礎2000×1260×200・2000×1280×200・1550×920×200・2000×1230×200・1900×850×220

※２　床：一部那智石洗出し・ホール入口部ＶＴ　壁：柱部C打・便所面Ｍｺﾃ＋Ｐ・西外部面石貼

巾木 壁 天井 造作物
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北研究棟　1／26

【　医学部北研究棟・機器撤去リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1 動力盤 主幹KS　3P200A×1台 H：800×W：950×D：180 川崎電気 S41/2 屋上 機械室 005

分岐KS　3P100A×1 （露）ELB盤名称なし

分岐　　　2P50A×2

2 動力盤 主幹　　　3P30A×2台 H：800×W：500×D：220 別川製作所 S55/3 屋上 階段踊場 007

　　　　　　Mg×2 （露）　MB-2

　　　　　　ﾘﾚ－×3

3 動力盤 主幹KS　3P30A×13台 H：1700×W：600×D：180 川崎電気 不明 屋上 排風機械室 008

　　　　　　Mg×6 （埋）　盤名称なし 009

4 電灯盤 主幹　　　3P150×1台 H：1840×W：1340 三陽製作所 Ｈ13/2 6階 廊下 010

分岐　　　1P50A×62 （埋）　LM1－6-2

動力盤 主幹　　　3P200×1台

分岐　　　3P100A×2　   

分岐　　　2P50A×9　   

5 端子盤 弱電設備 H：600×W：600×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 6階 廊下 011

（露）　TA－6

6 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 6階 廊下 012

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－6-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

7 動力盤 主幹　　　3P75A×1台 H：1100×W：540×D：210 不明 不明 5階 機械室 013

分岐　　　3P50A×3 （露）　空調制御盤 014

　　　　　　その他ﾘﾚ-

8 動力盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：550×W：400×D：200 不明 不明 5階 ﾌﾗﾝ室入口 015

（露）　盤名称なし

9 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 5階 廊下 016

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－5-2

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

10 電灯盤 ※詳細不明 H：360×W：600×D：100 不明 不明 5階 廊下 016

（露）

11 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 5階 廊下 017

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－5-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

12 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 5階 廊下 017

13 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 5階 廊下 018

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－4-2

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

14 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：1500×W：400×D：150 大日製作所 S51/12 4階 廊下 019

分岐　　　1P50A×4 （露）　盤名称なし

15 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 4階 廊下 020

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－4-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

16 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 4階 廊下 020

17 動力盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：1000×W：500×D：200 不明 不明 3階 動物実験室 022

（露）　ｸﾞﾘ-ﾝｼｽﾃﾑ操作盤

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

18 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 3階 廊下 023

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－3-2

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

19 電灯盤 ※詳細不明 H：400×W：400×D：80 不明 不明 3階 廊下 023

（露）　ｸﾘ-ﾝﾙ-ﾑ電灯盤

20 電灯盤 ※詳細不明 H：500×W：500×D：100 不明 不明 3階 廊下 023

（露）　盤名称なし

21 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 3階 廊下 025

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－3-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

22 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 2階 廊下 026

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－2-2

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

23 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 2階 廊下 027

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－2-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

24 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 2階 廊下 028

25 動力盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：750×W：560 不明 不明 1階 分折室 029

（埋）　送風機盤

26 電灯盤 主幹　　　2P50×2台 H：900×W：560×D：150 別川製作所 不明 1階 分折室 030

分岐　　　1P30A×4 （露） 盤名称なし

27 電気錠盤 ※詳細不明 H：600×W：600×D：120 不明 不明 1階 廊下出口 031

28 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/2 1階 廊下 032

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－1-2

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

29 端子盤 弱電設備 H：1500×W：900×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 1階 廊下 033

（露）　TA－1

30 電灯盤 主幹　　　3P250×1台 H：1940×W：1540 三陽製作所 Ｈ13/3 1階 廊下 034

分岐　　　1P50A×80 （埋）　LM1－1-1

動力盤 主幹　　　3P250×1台

分岐　　　ELB50A×10　   

31 電灯盤 主幹　　　3P50×1台 H：1200×W：540 三陽製作所 Ｈ13/3 B1階 廊下 035

分岐　　　1P30A×22 （埋）  L1-B1-1

32 電灯盤 主幹　　　3P75×1台 H：1200×W：700×D：200 日東工業 Ｈ15/2 B1階 廊下 036

分岐　　　1P50A×10 （露）  L－1

分岐　　　WHM×2

33 電灯盤 主幹　　　3P50×1台 H：800×W：500×D：200 日東工業 Ｈ15/2 B1階 廊下 037

分岐　　　1P50A×5 （露）  L－2

分岐　　　WHM×1

34 電気錠盤 ※詳細不明 H：600×W：600×D：120 不明 不明 B1階 廊下出口 038

35 動力盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：140×W：600 大日製作所 Ｈ3/4 B1階 機械室 039

（埋）　1C冷凍機制御盤

36 端子盤 弱電設備 H：1870×W：1450×D：150 不明 不明 B1階 廊下 040

（露）　IDF

37 端子盤 弱電設備 H：1400×W：1600×D：200 不明 不明 B1階 廊下 041

（露）　盤名称なし

38 動力盤 主幹　　　3P150×1台 H：2100×W：1500×D：350 別川製作所 Ｈ6/8 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 042

分岐　　　3P30A×12 （露）　M－1

分岐　　　2P30A×2

ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等

39 電灯盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：400×W：250×D：100 不明 Ｈ6/8 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 043

（露）　盤名称なし

40 電灯盤 ﾏｸﾞﾈｯﾄ他、ﾘﾚ-機器等 H：300×W：350×D：70 不明 Ｈ6/8 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 043

（露）　消火栓始動盤

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

41 KS開閉器箱露出型 B1階～6階・屋上 191台

KS開閉器箱埋込型 B1階～6階・屋上 -

42 配線処理箱 露出型 B1階～6階・屋上 12台

43 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～6階・屋上 142台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 B1階～6階・屋上 635台

照明器具 FL40ｗ－3灯用 逆富士型 B1階～6階・屋上 9台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～6階・屋上 76台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 B1階～6階・屋上 51台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～6階・屋上 20台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～6階・屋上 6台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～6階・屋上 4台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～6階・屋上 3台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾁｴﾝ吊り B1階～6階・屋上 20台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～6階・屋上 2台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 直付型 B1階～6階・屋上 2台

照明器具 FL10ｗ－1灯用 直付型 B1階～6階・屋上 7台

照明器具 ｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ B1階～6階・屋上 19台

照明器具 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 直付型 B1階～6階・屋上 6台

誘導灯 B1階～6階・屋上 16台

44 コンセント ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ(ｺ-ﾄﾞ吊り下げ） B1階～6階・屋上 21個

45 火災感知器 定温式等 B1階～6階・屋上 233個

火災感知器 空気管 B1階～6階・屋上 5個

消火栓組込 ﾍﾞﾙ・発信器 B1階～6階・屋上 13台

46 スピ－カ－ B1階～6階・屋上 17台

47 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 600口×1100 B1階～6階・屋上 2個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 600口×600 B1階～6階・屋上 2個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 500口×500 B1階～6階・屋上 8個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 B1階～6階・屋上 19個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×200 B1階～6階・屋上 8個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 200口×200 B1階～6階・屋上 4個

48 配線類 SV　 250口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 198ｍ

配線類 SV　 200口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 376ｍ

配線類 SV 　150口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 373ｍ

配線類 SV 　125口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 170ｍ

配線類 SV 　100口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 338ｍ

配線類 SV   　80口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 172ｍ

配線類 SV   　60口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 290ｍ

配線類 SV 　　50口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 188ｍ

配線類 SV 　　38口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 222ｍ

配線類 SV   　30口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 263ｍ

配線類 SV   　22口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 290ｍ

配線類 SV   　  8口－3ｃ 管内 B1階～6階・屋上 96ｍ

配線類 SV   　22口－2ｃ 管内 B1階～6階・屋上 367ｍ

配線類 SV     　8口－2ｃ 管内 B1階～6階・屋上 685ｍ

配線類 SV 　 5.5口－2ｃ 管内 B1階～6階・屋上 194ｍ

配線類 SV  　2.0口－2ｃ 管内 B1階～6階・屋上 488ｍ

配線類 GV　　22口 管内 B1階～6階・屋上 367ｍ

配線類 GV　　14口 管内 B1階～6階・屋上 395ｍ

配線類 GV　　　8口 管内 B1階～6階・屋上 82

配線類 GV　 5.5口 管内 B1階～6階・屋上 8ｍ

配線類 IV　　 80口 管内 B1階～6階・屋上 108ｍ

配線類 IV　　 30口 管内 B1階～6階・屋上 126ｍ

配線類 IV　　 14口 管内 B1階～6階・屋上 25ｍ

配線類 IV　　　 8口 管内 B1階～6階・屋上 17m

配線類 ﾗｲｯﾃﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ B1階～6階・屋上 2本

配線類 CPEV　0.9-30P　 管内 B1階～6階・屋上 16m

配線類 IV　　　 1.2 管内 B1階～6階・屋上 1512m

設置場所



【資料５】

北研究棟　4／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

49 電線管類 （100） B1階～6階・屋上 165ｍ

電線管類 （82） B1階～6階・屋上 165ｍ

電線管類 （62） B1階～6階・屋上 165ｍ

電線管類 （42） B1階～6階・屋上 110ｍ

電線管類 （36） B1階～6階・屋上 55ｍ

電線管類 （28） B1階～6階・屋上 110ｍ

電線管類 （104） B1階～6階・屋上 32ｍ

電線管類 （70） B1階～6階・屋上 32ｍ

電線管類 （54） B1階～6階・屋上 10ｍ

電線管類 （51） B1階～6階・屋上 49ｍ

電線管類 （39） B1階～6階・屋上 107ｍ

電線管類 （31） B1階～6階・屋上 75ｍ

電線管類 （25） B1階～6階・屋上 181ｍ

50 ラック類 1000（3段） B1階～6階・屋上 9ｍ

ラック類 　800（2段） B1階～6階・屋上 35ｍ

ラック類 　400（1段） B1階～6階・屋上 20ｍ

51 避雷針設備 突針 7ｍ×3本 不明 不明 屋上 機械室壁 001～'004

避雷針設備 3ｍ×1本 不明 不明 屋上 機械室壁 001～'004

設置場所
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52 北棟・電気室

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日設置場所 写真番号

1） 高圧受電盤 H：2350×W：800×D：1800 別川製作所 S57/2 B1階 電気室 049～'055

2） 低圧電灯盤･1 NB 300A×3　NB 250A×2 H：2350×W：1000×D：1800 大日製作所 S58/2 B1階 電気室

NB 225A×1　NB 200A×1

NB 　50A×3　NB   30A×2

NB 175A×1　NB 150A×3

4） 低圧動力盤･1 NB 300A×2　NB 250A×1 H：2350×W：1000×D：1800 大日製作所 S58/2 B1階 電気室 049～'055

NB 225A×1　NB 200A×1

NB 150A×1　NB 100A×4

NB 　20A×1　

5） 低圧動力盤･2 NB 225A×1　NB 200A×2 H：2350×W：1000×D：1800 大日製作所 S58/2 B1階 電気室 049～'055

NB 175A×2　NB 150A×1

NB 125A×1　NB 　75A×1

6） 低圧動力盤･2 NB 350A×1　NB 225A×2 H：2350×W：1000×D：1800 大日製作所 S58/2 B1階 電気室 049～'055

NB 175A×2　NB 　50A×1

7） 直流電源装置 ｻｲﾘｽﾀ整流器210V／9.06A HS50-6P 　108V50AH 湯浅電池 S57/3 B1階 電気室

鉛・蓄電池  直流電源1.86KW

8） 変圧器 単相　　150KVA×2台 東芝 S54・S63 B1階 電気室 049～'055

変圧器 三相　　150KVA×1台 三菱 H13 B1階 電気室 049～'055

変圧器 三相　　100KVA×2台 三菱 H13・S43 B1階 電気室 049～'055

9） ﾌﾚ-ﾑﾊﾟｲﾌﾟ サイズ32mm 70ｍ 049～'055

10） ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 巾：800　　 　9ｍ

巾：500　　 5ｍ

巾：200　　 8ｍ

11） 発電機 55KVA ﾃﾞｨｾﾞﾙ ZX－55CDS 明電舎 S52 B1階 発電機室

低圧配電盤 H：2350×W：700×D：800 明電舎 S52 B1階 発電機室

自動始動盤 H：1950×W：800×D：800 明電舎 S52 B1階 発電機室

始動用電池盤 H：1950×W：700×D：450 日本電池 S52 B1階 発電機室

トランス 単相　　50KVA×1台 B1階 発電機室

ﾌﾚ-ﾑﾊﾟｲﾌﾟ サイズ32mm 35ｍ

ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 巾：300　　 　9ｍ

設置台数（合計）

※ 電気錠　計＝　１面

※ 成端箱　計＝　１面 ※動力盤　計＝　９面

※　 耐雷盤　計＝　１面 ※端子盤  計＝　６面

※電灯盤　計＝１６面
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【　医学部中央施設棟・機器撤去リスト表（電気）】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
1 動力盤 主幹KS　 3P30A×5台 H：850×W：600×D：250 川崎電気 S43/5 屋上 階段踊場 213

分岐KS　 3P30A×3 （露）盤名称なし
2 電灯盤 主幹KS　 3P200A×1台 H：1100×W：500×D：130 不明 不明 2階 廊下 203

分岐　　　 3P100A×2 （露）　盤名称なし
分岐　　　 2P50A×8
主幹　 　　3P50A×1台
分岐　　　 2P50A×2

3 電灯盤 主幹KS　 3P100×1台 H：1600×W：1430 川崎電気 不明 2階 廊下 205
分岐　　　 2P50A×10 （埋）　盤名称なし

動力盤 主幹KS　 3P100A×1台
分岐　　　 3P75A×1
分岐　　　 3P50A×1　   
分岐　　　 3P50A×4

4 電灯盤 主幹  　　 3P30×1台 H：1740×W：1440 不明 不明 2階 廊下 207
分岐　　　 1P50A×12 （埋）　盤名称なし

5 監視盤 ヤマタケ H：1200×W：600×D：220 別川製作所 Ｈ12/2 2階 機器ｾﾝﾀ- 208
（露）　　主監視盤

6 電灯盤 主幹KS　  3P200A×1台 H：1040×W：690 川崎電気 S48/7 2階 廊下 209
分岐   　　 2P50A×2 （埋）　盤名称なし
分岐   　　 1P50A×12

7 電灯盤 主幹KS　  3P100×1台 H：1200×W：700 川崎電気 S43/7 2階 廊下 210
分岐　　　　2P50A×20 （埋）　盤名称なし

動力盤 主幹KS　　3P100×1台
8 電灯盤 主幹KS　　300×1台 H：1740×W：1440 川崎電気 S48/7 2階 廊下 211

分岐　　　　2P50A×8 （埋）　盤名称なし
分岐　　　　1P50A×60

動力盤 主幹KS　　3P100×1台
9 端子盤 弱電設備 H：650×W：650×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 2階 廊下 212

（露　TB－2
10 電灯盤 主幹KS　  3P100A×1台 H：300×W：450×B：30 不明 不明 1階 情報ｾﾝﾀ-室 201

分岐   　　 1P50A×10 （露）　盤名称なし
11 端子盤 弱電設備 H：1200×W：600 不明 不明 1階 基礎第二講義室 202

（埋）　TB－1
12 電気錠盤 ※詳細不明 H：400×W：300×D：50 不明 不明 1階 基礎第二講義室 202
13 電灯盤 主幹KS　 3P175A×1台 H：1200×W：800 川崎電気 S43/6 1階 基礎第二講義室 203

分岐　　　 2P50A×6 （埋）　盤名称なし 204
分岐　　　 1P30A×30
主幹　 　　2P50A×2
分岐　　　 3P50A×1

動力盤 主幹　　　 3P200A×1台
分岐　　　 3P50A×16
分岐　　　 1P50A×4

14 電灯盤 主幹KS　  3P60A×1台 H：300×W：450×B：30 不明 不明 1階 基礎第二講義室 223
15 AMP 弱電設備 H：1860×W：570×D：410 東和特殊電機 S56/ １階 守衛室 214
16 火災受信器 弱電設備 H：2000×W：600×D：310 能美防災 Ｈ9/ １階 守衛室 214
17 監視盤 弱電設備 H：900×W：390×D：180 別川製作所 Ｈ9/12 １階 守衛室 214
18 電灯盤 主幹KS　  2P50A×1台 H：600×W：400×D：140 不明 不明 １階 守衛室 215

　　　　　　　Mg、ﾀｲﾏ- （露）　外灯盤
19 火災受信器 弱電設備 H：1050×W：500×D：180 能美防災 Ｈ9/ １階 総務第一 216
20 電灯盤 主幹　  　　2P50A×1台 H：280×W：680×D：30 不明 不明 B1階 廊下 224

分岐　  　　1P20A×12台 （露）　盤名称なし
21 電灯盤 主幹　  　　2P50A×1台 H：300×W：300×D：50 不明 不明 B1階 廊下 224

分岐　　　　1P50A×4 （露）　盤名称なし
22 電灯盤 主幹　  　　3P30A×1台 H：300×W：300×D：50 日東工業 Ｈ15/2 B1階 廊下 226

分岐　　　　1P50A×3 （露）　盤名称なし
23 端子盤 弱電設備 H：1400×W：1300×D：170 別川製作所 Ｈ8/6 B1階 廊下 227

（露）　TB－0
24 動力盤 ※開閉不能 H：1300×W：750×D：230 不明 不明 B1階 屋外 －

（露）　4号排水P（屋外型）

設置場所
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25 中央棟・電気室（開放型）
No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
1） 消電盤 NB 300A×3　 H：2300×W：600×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221
2） 電灯動力盤 NB 250A×1　NB 200A×2 H：2300×W：800×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221

NB 125A×1　NB 100A×1
3） NO2動力盤 NB 300A×3　NB 150A×3 H：2300×W：1000×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221

NB 125A×2　NB 100A×2 H：2350×W：800×D：700
4） NO1動力盤 NB 300A×1　NB 200A×1 H：2300×W：1000×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221

NB 175A×1　NB 150A×3 H：2350×W：800×D：700
NB 100A×1　

5） NO2電灯盤 NB 300A×2　NB 250A×1 H：2300×W：1000×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221
NB 200A×1　NB 175A×2
NB 150A×3　NB75A×1　
NB 30A×4　

6） NO1実験動力盤 NB 200A×6　NB 100A×2 H：2300×W：1000×D：700 不明 不明 B1階 電気室 217～'221
NB 60A×1 B1階 電気室

7） 高圧受電盤 VCB　6－VB－13B 三菱 H：2340×W：800×D：2000 不明 不明 B1階 電気室 217～'221
8） 変圧器 単相　　50KVA×1台 東芝 S47 B1階 電気室 217～'221
変圧器 単相　　200KVA×2台 三菱・東芝 S48・S60 B1階 電気室
変圧器 三相　　75KVA×2台 日立・東芝 S57・S52 B1階 電気室
変圧器 三相　　30KVA×1台 東芝 S47 B1階 電気室
変圧器 三相　　200KVA×2台 三菱・東芝 S48・S58 B1階 電気室

9） ﾌﾚ-ﾑﾊﾟｲﾌﾟ サイズ32A 186ｍ B1階 電気室 217～'221
10） ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 巾：500　　 5ｍ B1階 電気室 217～'221

巾：200　　 8ｍ
11） 電灯盤 主幹KS　  ELB225A×1台 H：1200×W：600×D：150 別川製作所 H12/1 B1階 電気室 217～'221

分岐   　　 ELB30A×1 （露）　P-1
分岐   　　 ELB30A×1

12） 動力盤 主幹KS　  ELB225A×1台 H：1200×W：600×D：150 別川製作所 H12/1 B1階 電気室 222

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

26 KS開閉器箱露出型 B1階～2階・屋上 44台
KS開閉器箱埋込型 B1階～2階・屋上 1台

27 配線処理箱 露出型 B1階～2階・屋上 2台
28 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～2階・屋上 97台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 B1階～2階・屋上 170台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 トラフ型 B1階～2階・屋上 142台
照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～2階・屋上 33台
照明器具
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～2階・屋上 16台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～2階・屋上 24台
照明器具
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～2階・屋上 3台
照明器具 FL20ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～2階・屋上 2台
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾁｴﾝ吊り B1階～2階・屋上 2台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 直付型 B1階～2階・屋上 50台
照明器具 FL40ｗ－3灯用 下面開放型 B1階～2階・屋上 70台
照明器具 ｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ B1階～2階・屋上 5台
照明器具 FL20ｗ－1灯用 ﾌﾞﾗｹｯﾄ壁付型 B1階～2階・屋上 6台
照明器具 FL30ｗ－1灯用 天井ｻ-ｸﾗｲﾝ B1階～2階・屋上 14台
照明器具 ﾀﾞｳﾝﾞﾗｲﾄ 天井埋込型 B1階～2階・屋上 16台
誘導灯 B1階～2階・屋上 6台

29 テレビ台 天井より吊り下げ B1階～2階・屋上 18台

30 コンセント ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ(ｺ-ﾄﾞ吊り下げ） B1階～2階・屋上 24個
31 火災感知器 定温式等 B1階～2階・屋上 94個
火災感知器 空気管 B1階～2階・屋上 2個
火災受信盤 P型1級　80L H：2000×W：600×D：310 能美防災 H9 1階守衛室 1台
消火栓組込 ﾍﾞﾙ・発信器 B1階～2階・屋上 2台

32 監視盤 H：900×W：590×D：180 別川製作所　S52 1階守衛室 1台
33 スピ－カ－ B1階～2階・屋上 33台
34 AMP（アンプFS－761型 H：1860×W：570×D：410 東亜特殊電機 S56 1階守衛室 1台
35 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 600口×600 B1階～2階・屋上 1個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 500口×500 B1階～2階・屋上 8個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 B1階～2階・屋上 4個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 400口×200 B1階～2階・屋上 3個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 200口×200 B1階～2階・屋上 個

36 配線類 SV 　100口－3ｃ 管内 B1階～2階・屋上 132ｍ
配線類 SV   　80口－3ｃ 管内 B1階～2階・屋上 66ｍ
配線類 SV   　60口－3ｃ 管内 B1階～2階・屋上 258ｍ
配線類 SV 　　38口－3ｃ 管内 B1階～2階・屋上 103ｍ
配線類 SV   　  8口－3ｃ 管内 B1階～2階・屋上 132ｍ
配線類 SV   　22口－2ｃ 管内 B1階～2階・屋上 66ｍ
配線類 SV     14口－2ｃ 管内 B1階～2階・屋上 66ｍ
配線類 SV 　 5.5口－2ｃ 管内 B1階～2階・屋上 66ｍ
配線類 GV　　22口 管内 B1階～2階・屋上 379ｍ
配線類 IV　　100口 管内 B1階～2階・屋上 43ｍ
配線類 IV　　　80口 管内 B1階～2階・屋上 29ｍ
配線類 IV　  　60口 管内 B1階～2階・屋上 14ｍ
配線類 IV　　 38口 管内 B1階～2階・屋上 173ｍ
配線類 IV　　 30口 管内 B1階～2階・屋上 86ｍ
配線類 IV　　 14口 管内 B1階～2階・屋上 67ｍ
配線類 IV　　 8口 管内 B1階～2階・屋上 58m
配線類 IV　　 5.5口 管内 B1階～2階・屋上 29m
配線類 IV　　 2.0mm　 管内 B1階～2階・屋上 216m
配線類 CCP 0.5-200P 管内 B1階～2階・屋上 30m
配線類 CCP 0.5-50P 管内 B1階～2階・屋上 30m
配線類 CCP 0.5-10P 管内 B1階～2階・屋上 30m
配線類 CPEV　0.9-30P 管内 B1階～2階・屋上 107m
配線類 CPEV　0.9-10P 管内 B1階～2階・屋上 65m
配線類 IV　 1.2 管内 B1階～2階・屋上 144ｍ

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
37 電線管類 （100） B1階～2階・屋上 18ｍ
電線管類 （82） B1階～2階・屋上 12ｍ
電線管類 （70） B1階～2階・屋上 43ｍ
電線管類 （54） B1階～2階・屋上 15ｍ
電線管類 （42） B1階～2階・屋上 12ｍ
電線管類 （36） B1階～2階・屋上 6ｍ
電線管類 （28） B1階～2階・屋上 18ｍ
電線管類 （63） B1階～2階・屋上 26ｍ
電線管類 （51） B1階～2階・屋上 228ｍ
電線管類 （39） B1階～2階・屋上 223ｍ
電線管類 （31） B1階～2階・屋上 171ｍ
電線管類 （25） B1階～2階・屋上 537ｍ
電線管類 （19） B1階～2階・屋上 89ｍ

38 ダクト 600口×200 B1階～2階・屋上 9ｍ
39 ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ 800W×75 B1階～2階・屋上 5ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ 500W×75 B1階～2階・屋上 39ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ 200W×75 B1階～2階・屋上 6ｍ
設置台数（合計）

※ 電灯盤　計＝１４面
※ 動力盤　計＝　３面
※　 端子盤　計＝　３面
※ 火報盤　計＝　１面
※ AMP　　 計＝　１面
※　 監視盤　計＝　２面
※　 監視盤　計＝　２面

設置場所
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【　医学部南研究棟・機器撤去リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1 電灯盤 主幹KS　3P100A×1台 H：1250×W：850×D：180 川崎電気 S48/7 屋上 機械室 101

分岐KS　3P30A×3 （露）盤名称なし

2 電灯盤 主幹KS　3P300A×1台 H：1870×W：1420 川崎電気 S48/7 5階 廊下 107

分岐　　　1P50A×28 （埋）盤名称なし

分岐　　　2P50A×2

動力盤 主幹KS　3P300A×1台

分岐KS　3P100A×3

分岐KS　3P30A×2

3 電灯盤 主幹KS　300×1台 H：1770×W：880 川崎電気 S48/7 5階 廊下 108

分岐　　　2P50A×3 （埋）盤名称なし

分岐　　　1P50A×38

4 端子盤 弱電設備 H：770×W：600（埋） 不明 不明 4階 廊下 109

5 電灯盤 主幹　　　3P75A×1 H：320×W：750×D：100 日東工業 Ｈ11/3 4階 廊下 111

分岐　　　1P50A×22 （露）　盤名称なし

6 電灯盤 主幹　　　3P75×1台 H：800×W：1000×D:120 日東工業 Ｈ12/9 4階 廊下 112

分岐　　　1P50A×18 （露）　盤名称なし

動力盤 主幹　　　100×1台

分岐　　　2P30×5

7 電灯盤 主幹KS　3P200×1台 H：1600×W：1430 川崎電気 不明 4階 廊下 113

分岐　　　2P50A×2 （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×24

動力盤 主幹KS　3P300×1台

分岐KS　3P100A×2　   

8 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：1900×W：680×D：280 大日製作所 不明 4階 研究室 114

分岐KS　3P50A×1台 （露）　

　　　　　　　Mg×7 標本示設室制御盤

9 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：1900×W：680×D：280 大日製作所 不明 4階 実習室 115

分岐KS　3P50A×1台 （露）標本示設室制御盤

　　　　　　　Mg×7

10 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：1900×W：680×D：280 大日製作所 不明 4階 第3研究室 116

分岐KS　3P50A×1台 （露）標本示設室制御盤

　　　　　　　Mg×7

11 端子盤 弱電設備 H：700×W：600×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 4階 廊下 117

（露）

12 電灯盤 主幹KS　3P200×1台 H：1740×W：1440 川崎電気 S48/7 4階 廊下 118

分岐　　　2P50A×3 （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×24

動力盤 主幹KS　300×1台

分岐KS　100A×3　   

分岐　　　1P50A×4

13 電灯盤 主幹　　　2P30A×1台 H：300×W：400×D：150 三菱電気 不明 3階 低温実験室 119

分岐　　　1P20A×3 （露）

14 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：1900×W：680×D：280 不明 不明 3階 低温実験室 120

分岐KS　3P50A×1台 （露）　低温実験室制御盤

　　　　　　　Mg×7

M-1 主幹KS　3P50A×1台 H：1900×W：680×D：280 別川製作所 不明

（露）　M-1

15 電灯盤 主幹　　　3P200×1台 H：1000×W：500×D：230 川崎電気 S57/11 3階 第3実験室 121

（露）　盤名称なし

動力盤 主幹　　　3P30A×1台

分岐　　　2P30A×2　   

　　　　　　　Mg×2

16 電灯盤 主幹KS　3P200×1台 H：1580×W：1330 川崎電気 S43/6 3階 廊下 122

分岐　　　2P50A×4　   （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×31　   

電灯盤 不明 不明 不明 不明 3階 廊下

動力盤 主幹KS　3P200A×1台

分岐　　　3P75A×1　   

分岐　　　2P50A×10　   

分岐　　　2P30A×5　   

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

17 電灯盤 主幹KS　3P200A×1台 H：1580×W：1330 川崎電気 S43/7 3階 廊下 123

分岐　　　2P50A×3　   （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×24　   

動力盤 主幹KS　3P200A×1台

分岐　　　2P50A×9　   

分岐　　　2P30A×3　   

18 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 3階 廊下 124

H：500×W：600×D:150

19 動力盤 主幹KS　3P50A×2台 H：800×W：500×D:2３0 別川製作所 S55/3 3階 研究室 125

　　　　　　Mg×2 （露）

　　　　　　ﾘﾚ－×2

20 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：680×W：500×D：280 不明 不明 2階 前室 127

分岐KS　3P50A×2台 （露）　

21 動力盤 主幹KS　3P60A×1台 H：680×W：500×D：280 不明 不明 2階 前室 128

分岐KS　3P50A×2台 （露）　

22 端子盤 弱電設備 H：800×W：700×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 2階 廊下 129

（露）　TC－21

23 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 2階 廊下 130

H：500×W：600×D:150

24 電灯盤 主幹KS　3P200A×1台 H：1740×W：1440 川崎電気 S43/5 2階 廊下 131

分岐　　　2P50A×3 （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×24

動力盤 主幹KS　300×1台

分岐KS　100A×3　   

分岐　　　1P50A×4

25 電灯盤 主幹KS　3P200A×1台 H：1580×W：1330 川崎電気 S43/6 2階 廊下 132

分岐　　　2P50A×4　   （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×31　   

動力盤 主幹KS　3P200A×1台

分岐　　　3P75A×1　   

分岐　　　2P50A×15   

26 電気錠盤 不明 H：600×W：600×D：120 不明 不明 1階 廊下出口 133

27 端子盤 弱電設備 H：1400×W：900×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 1階 廊下 134

（露）　TC－11

28 配線処理箱 H：1600×W：1000×D:160 不明 不明 1階 廊下 135

H：500×W：550×D:160

H：300×W：300×D:80

29 成端箱 不明 不明 不明 不明 1階 廊下 136

30 開閉器箱 不明 不明 不明 不明 1階 廊下 137

31 電灯盤 開閉不能に付不明 H：1340×W：1340（埋） 開閉不能に付不明 不明 1階 廊下 138

32 耐雷盤 H：1600×W：600×D：260 日東BOX 不明 B1階 廊下 140

33 操作盤 ｼｬｯﾀ-設備 H：400×W：250×D：80 鈴木ｼｬｯﾀ- S61/1 B1階 廊下 141

34 電灯盤 主幹KS　3P100A×1台 H：1540×W：1400 川崎電気 S43/6 B1階 廊下 142

分岐　　　2P50A×2　   （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×24　   

電灯盤 主幹　　　2P30A×1台

分岐　　　1P30A×4　   

動力盤 主幹KS　3P200A×1台

分岐　　　2P50A×12　   

35 電灯盤 主幹　　　3P75A×1台 H：1100×W：800D：160 三陽製作所 H14/3 B1階 廊下 143

分岐　　　1P50A×16　   （露）　LM3－B1－2

動力盤 主幹　　　3P75A×1台

分岐　　　2P50A×15　   

動力盤 主幹KS　3P200A×1台

36 動力盤 ※開閉不能 H：1300×W：750×D：230 不明 不明 B1階 屋外 －

（露）　2号排水P（屋外型）

37 動力盤 主幹KS　3P200A×1台 H：1300×W：750D：230 不明 不明 B1階 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ －

分岐　　　2P50A×3　   （露）　1号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

38 動力盤 主幹KS　3P75A×1台 H：500×W：500D：150 ｼｸﾞﾏ電機 不明 B1階 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 145

分岐　　　2P20A×1　   （露）　1号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

38 KS開閉器箱 露出型 B1階～5階・屋上 101台

KS開閉器箱 埋込型 B1階～5階・屋上 2台

39 配線処理箱 露出型 B1階～5階・屋上 7台

40 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～5階・屋上 182台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 B1階～5階・屋上 267台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 B1階～5階・屋上 94台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 B1階～5階・屋上 8台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～5階・屋上 60台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～5階・屋上 6台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 B1階～5階・屋上 -

照明器具 FL40ｗ－2灯用 下面開放型 B1階～5階・屋上 3台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～5階・屋上 13台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り・ｶﾞ-ﾄﾞ付 B1階～5階・屋上 111台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り B1階～5階・屋上 9台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 直付型 B1階～5階・屋上 7台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾚ-ｽｳｴｲ B1階～5階・屋上 7台

照明器具 ｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ B1階～5階・屋上 5台

照明器具 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 直付型 B1階～5階・屋上 126台

誘導灯 B1階～5階・屋上 6台

41 コンセント ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ(ﾊﾟｲﾌﾟ吊り下げ） B1階～5階・屋上 111個

42 火災感知器 定温式等 B1階～5階・屋上 144個

火災感知器 空気管 5個

消火栓組込 表示灯・ﾍﾞﾙ・発信器 12台

43 スピ－カ－ B1階～5階・屋上 17台

44 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 500口×500 B1階～5階・屋上 3個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 400口×300 B1階～5階・屋上 2個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 B1階～5階・屋上 6個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×200 B1階～5階・屋上 6個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 200口×200 B1階～5階・屋上 7個

45 配線類 SV 200口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 91ｍ

配線類 SV 150口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 223ｍ

配線類 SV 125口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 118ｍ

配線類 SV 100口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 317ｍ

配線類 SV   80口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 694ｍ

配線類 SV   60口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 120ｍ

配線類 SV 　50口－3ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 53ｍ

配線類 SV   22口－2ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 72ｍ

配線類 SV   14口－2ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 398ｍ

配線類 SV  　 8口－2ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 53ｍ

配線類 SV   5.5口－2ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 492ｍ

配線類 IV 　  22口－2ｃ ラック内敷設 B1階～5階・屋上 1344ｍ

配線類 CCP  0.65-10P 管内 10ｍ

配線類 CPEV 0.9-30P 管内 43ｍ

配線類 CPEV 0.9-10P 管内 48ｍ

配線類 HIV　1.2 管内 62ｍ

配線類 IV 　 1.2 管内 2066ｍ

46 電線管類 （51） 16ｍ

電線管類 （39） 38ｍ

電線管類 （31） 361ｍ

電線管類 （25） 136ｍ

電線管類 （19） 16ｍ

47 ラック類 500×75（2段） B1階～5階・屋上 40ｍ

ラック類 500×75（1段） B1階～5階・屋上 20ｍ

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

B1階～5階・屋上

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

48 避雷針設備 突針 4ｍ×2本 不明 不明 屋上 機械室壁 102･105

設置台数（合計）

※

※ 動力盤　計＝１０面

※　 端子盤　計＝　６面

※ 電気錠　計＝　１面

※ 成端箱　計＝　１面

※　 耐雷盤　計＝　１面

設置場所

電灯盤　計＝１６面
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 【　薬学部（製薬化学科実験研究棟）機器撤去リスト表【電気）　】　　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1 動力盤 主幹KS　3P50A×1台 H：800×W：500×D：230 不明 不明 屋上 機械室外部壁 301

分岐KS　3P30A×2 （露）MB-4 306

2 電灯盤 主幹　　　3P225A×1台 H：1680×W：1320 川崎電気 S63/9 屋上 機械室　 307

分岐　　　2P50A×4　   （埋）盤名称なし

分岐　　　1P50A×35

分岐　　　3P30A×1

動力盤 主幹　　　3P150A×1台

分岐　　　3P100A×1台

分岐　　　2P50A×5

分岐　　　1P50A×20

3 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：1680×W：1320 日東工業 S56 6階 廊下 310

分岐　　　3P60A×1   （埋）6-B

分岐　　　1P30A×2

4 電灯盤 主幹　　　3P225×1台 H：1810×W：1760 不明 不明 5階 廊下 311

分岐　　　2P50A×50 （埋）　5-A

分岐　　　3P50A×1

動力盤 主幹　　　3P200×1台

分岐　　　3P150A×1　   

分岐　　　2P50A×8　   

動力盤 主幹KS　3P300×1台

分岐KS　3P100A×2　   

5 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 5階 廊下 316

6 電灯盤 主幹　　　3P100×1台 H：1000×W：950×D：200 内外電機 S59/11 5階 廊下 312

分岐　　　2P50A×12 （露）　5-B

分岐　　　1P50A×1

動力盤 主幹　　　3P150×1台

分岐　　　3P50A×7　   

7 電灯盤 主幹　　　3P100×1台 H：900×W：400×D：120 日東工業 H9/11 5階 廊下 314

分岐　　　2P50A×20 （露）　盤名称なし

分岐　　　ELB100A×1

8 電灯盤 主幹　　　3P225×1台 H：1160×W：1360 別川製作所 S63/9 4階 廊下 315

分岐　　　2P50A×4　   （埋）　4-A

分岐　　　1P50A×32

動力盤 主幹　　　3P50×1台

分岐　　　2P50A×4　   

9 端子盤 弱電設備 H：750×W：500×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 4階 廊下 317

（露）　T－14

10 配線処理箱 H：900×W：600×D:140 不明 不明 4階 廊下 318

11 電灯盤 主幹　　　3P225×1台 H：1510×W：1920 川崎電気 S57/11 3階 廊下 319

動力盤 主幹　　　3P100A×1台 （埋）　3-A

分岐　　　2P50A×7　   ※開閉不能詳細不明

12 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 3階 廊下 320

13 電灯盤 主幹　　　3P60×1台 H：1000×W：500×D：230 不明 不明 3階 廊下 321

主幹　　　3P30×1台 （露）　3-B

分岐　　　2P50A×2　   

分岐　　　1P50A×9　   

動力盤 ※開閉不能詳細不明

14 端子盤 弱電設備 H：750×W：500×D：150 別川製作所 Ｈ8/6 3階 廊下 322

（露）　T－13

15 電灯盤 ※開閉不能詳細不明 H：1260×W：1320 不明 不明 2階 廊下 326

（埋）　2-A

16 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 2階 廊下 327

H：500×W：500×D:200

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

17 端子盤 弱電設備 H：1500×W：1100×D：150 不明 不明 1階 廊下 330

（露）　T－11

18 電灯盤 主幹　　　3P225×1台 H：1260×W：1960 別川製作所 S63/9 1階 ﾎ-ﾙ廊下 331

分岐　　　2P50A×10　   （埋）　1-A

分岐　　　1P50A×28

動力盤 主幹　　　3P200×1台 分岐　　　2P150A×1　   

分岐　　　2P150A×1　   分岐 75A×1   30A×2

19 配線処理箱 H：500×W：600×D:120 不明 不明 1階 廊下 332

H：500×W：500×D:120

20 動力盤 主幹　　　3P150A×1台 H：1050×W：740 別川製作所 Ｈ2/4 1階 ﾎﾞｲﾗ-室 333

分岐　　　3P75A×1 （埋）　1-P

分岐　　　2P50A×4

21 電灯盤 外灯ﾀｲﾏ-操作盤 H：500×W：500×D：100 不明 不明 1階 ﾎﾞｲﾗ-室 337

（露）　

22 火災受信盤 H：800×W：600×D：80 ニッタン S61/11 1階 事務室 338

（露）　

23 配線処理箱 H：500×W：600×D:140 日東工業 不明 1階 廊下 339

24 電灯盤 主幹　　　3P200×1台 H：2350×W：980 別川製作所 Ｈ2/4 4階 廊下

分岐　　　3P150A×1　   （埋）　4-A

分岐　　　3P75A×2　   

分岐　　　1P50×20

分岐　　　2P50A×2　   

動力盤 主幹　　　3P50×1台

分岐　　　2P50A×4　   

設置場所
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

24 KS開閉器箱露出型 1階～6階・屋上 40台

KS開閉器箱埋込型 1階～6階・屋上 2台

25 配線処理箱 露出型 1階～6階・屋上 4台

26 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 1階～6階・屋上 107台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 1階～6階・屋上 180台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 1階～6階・屋上 15台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 1階～6階・屋上 4台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～6階・屋上 10台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～6階・屋上 28台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付（ﾌﾞﾗｹｯﾄ） 1階～6階・屋上 19台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り・ｶﾞ-ﾄﾞ付 1階～6階・屋上 4台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り 1階～6階・屋上 2台

照明器具 FL40ｗ－4灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～6階・屋上 5台

照明器具 FLC30ｗ－1灯用 ｻ-ｸﾗｲﾝ・ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～6階・屋上 14台

誘導灯 1階～6階・屋上 8台

27 火災報知設備 副受信盤 1台

火災感知器 定温式等 107個

消火栓組込 ﾍﾞﾙ・発信器 20台

消火栓組込 ﾍﾞﾙ 2台

28 火災感知器 定温式等 1階～6階・屋上 144個

火災感知器 空気管 1階～6階・屋上 5個

消火栓組込 表示灯・ﾍﾞﾙ・発信器 1階～6階・屋上 12台

29 スピ－カ－ 18台

30 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 2個

31 配線類 EV 200口－3ｃ 1階～6階・屋上 146ｍ

配線類 EV 150口－3ｃ 1階～6階・屋上 37ｍ

配線類 EV 125口－3ｃ 1階～6階・屋上 10ｍ

配線類 EV 　80口－3ｃ 1階～6階・屋上 62ｍ

配線類 EV 　38口－3ｃ 1階～6階・屋上 47ｍ

配線類 SV   50口－3ｃ 1階～6階・屋上 5ｍ

配線類 SV 　30口－3ｃ 1階～6階・屋上 5ｍ

配線類 SV   22口－3ｃ 1階～6階・屋上 42ｍ

配線類 SV  　 8口－3ｃ 1階～6階・屋上 5ｍ

配線類 SV   5.5口－3ｃ 1階～6階・屋上 10ｍ

配線類 CV 　22口－3ｃ 1階～6階・屋上 53ｍ

配線類 IV 　 14口 1階～6階・屋上 72ｍ

配線類 IV 　5.5口 36ｍ

配線類 IV 　 1.6 5ｍ

配線類 IV 　 1.2 2185ｍ

配線類 GV 　22口－3ｃ 29ｍ

32 電線管類 （39） 1階～6階・屋上 65ｍ

電線管類 （31） 1階～6階・屋上 66ｍ

電線管類 （25） 61ｍ

電線管類 （19） 146ｍ

電線管類 （36） 35ｍ

電線管類 （28） 92ｍ

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

1階～6階・屋上

設置場所

1階事務室



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　17／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

33 避雷針設備 突針 4ｍ 不明 不明 屋上 機械室壁 302

9ｍ 不明 不明 屋上 機械室壁 303

設置台数（合計）

※

※ 動力盤　計＝　２面

※　 端子盤　計＝　３面

※ 火災受信盤　計＝　１面

設置場所

電灯盤　計＝１2面



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　18／26

【　薬学部（薬学科実験研究棟）機器撤去リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
1 端子盤 弱電設備 H：500×W：500×D：150 不明 不明 4階 廊下 405

（露）　T-24
2 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 4階 廊下 407
3 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：680×W：530 別川製作所 S52/11 4階 廊下 408

分岐　　　2P50A×2 （埋）　4－A-(2）
主幹　　　1P50A×4

4 電灯盤 主幹　　　3P150A×1台 H：680×W：530 別川製作所 S52/11 4階 廊下 409
分岐　　　2P50A×2 （埋）　4－A-(1）
主幹　　　1P50A×12

5 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：630×W：540 別川製作所 S52/11 4階 計算機事実習室 410
分岐　　　2P50A×8 （埋）　4－A-(5）
主幹　　　1P50A×8

6 端子盤 弱電設備 H：900×W：600×D：110 日東工業 S57 4階 計算機事実習室 411
7 端子盤 不明 不明 4階 計算機事実習室 412～416
8 配線処理箱 H：600×W：600×D:200 不明 不明 4階 医療薬学演習室 417
9 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：730×W：540 別川製作所 S52/11 4階 廊下 418

分岐　　　2P50A×2 （埋）　4－B-(1）
主幹　　　1P50A×10

10 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：730×W：540 別川製作所 S52/11 4階 廊下 419
分岐　　　2P50A×2 （埋）　4－B-(2）
主幹　　　1P50A×4

11 P．BOX H：870×W：770（埋） 4階 前室 420
12 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：730×W：540 別川製作所 S52/11 4階 廊下

分岐　　　2P50A×2 （埋）　4－B-(3）
主幹　　　1P50A×4

13 電灯盤 主幹　　　3P150A×1台 H：900×W：600×D：200 別川製作所 S52/11 4階 廊下 421
分岐　　　2P50A×2 （露）　4－B-(5）
主幹　　　1P50A×12

14 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：900×W：600×D：200 別川製作所 S52/11 4階 廊下 422
分岐　　　2P50A×2 （露）　4－B-(6）
主幹　　　1P50A×8

15 電灯盤 主幹　　　3P75A×1台 H：500×W：500×D：140 日東工業 不明 4階 研究室 424
分岐　　　2P50A×1 （露）　4－B-(6）
主幹　　　1P50A×10

16 動力盤 主幹KS　3P100×1台 H：1050×W：700×D：170 不明 不明 3階 前室（培養室） 425・426
分岐KS　3P30A×2 （露）　LM1－3-2
分岐　　　2P30A×3
Mg・ｻ-ﾓその他一式

17 M-1 遠隔運転盤 H：400×W：250×D：150 別川製作所 S55/3 3階 冷凍室 427
（露）　4－B-(6）

18 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：840×W：700 別川製作所 S52/11 3階 第一研究室 428
分岐　　　2P50A×3 （埋）　3－B-(1）
主幹　　　1P50A×8

19 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：840×W：700 別川製作所 S52/11 3階 廊下 429
分岐　　　2P50A×2 （埋）　3－B-(4）
主幹　　　1P50A×10

20 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：840×W：700 別川製作所 S52/11 3階 廊下
分岐　　　2P50A×2 （埋）　3－B-(5）
主幹　　　1P50A×10

21 電灯盤 主幹　　　3P50A×1台 H：840×W：700 別川製作所 S52/11 3階 廊下
分岐　　　2P50A×2 （埋）　3－B-(3）

22 電灯盤 主幹　　　 H：600×W：500×D：150 別川製作所 S62/9 3階 廊下 430
分岐　　　2P50A×2 （露）　M-3

23 電灯盤 主幹　　　3P200A×1台 H：1330×W：800 別川製作所 S52/11 3階 第二研究室 431
分岐　　　2P50A×2 （埋）　3－A-(2）
主幹　　　1P50A×16

24 電灯盤 主幹　　　3P150A×1台 H：1330×W：800 別川製作所 S52/11 3階 第二研究室
分岐　　　2P50A×2 （埋）　3－A-(1）
主幹　　　1P50A×12

設置場所

※操作盤に関しては備品機材とし盤数に含まず。13面



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　19／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

25 電灯盤 主幹　　　3P200×1台 H：2350×W：980 別川製作所 Ｈ2/4 3階 廊下 432
分岐　　　3P150A×1　   （埋）　3-A
分岐　　　3P75A×2　   
分岐　　　1P50×20
分岐　　　2P50A×2　   

動力盤 主幹　　　3P50×1台
分岐　　　2P50A×4　   

26 電灯盤 主幹　　　3P225A×1台 H：740×W：550 別川製作所 S48/1 3階 廊下 433
分岐　　　2P50A×2 （埋）　2P－B2
主幹　　　1P50A×12

27 電灯盤 ※開閉不能 H：600×W：500×D：100 不明 不明 2階 廊下 434
（露）　M－2

28 電灯盤 主幹　　　3P200×1台 H：2350×W：980 別川製作所 Ｈ2/4 2階 廊下 435
分岐　　　3P150A×1　   （埋）　2L-A
分岐　　　3P75A×2　   
分岐　　　1P50×20
分岐　　　2P50A×2　   

動力盤 主幹　　　3P50×1台
分岐　　　2P50A×4　   

29 電灯盤 主幹　　　3P225A×4台 H：700×W：600 不明 不明 1階 廊下 438・439
分岐　　　2P50×16 （埋）　1B－2

30 電灯盤 主幹　　　3P50A×4台 H：700×W：520×D：150 別川製作所 S61/12 1階 廊下 438・439
（露）　M－1B

31 電灯盤 主幹　　　3P200×1台 H：2350×W：980 別川製作所 Ｈ2/4 1階 廊下 440
分岐　　　3P150A×1　   （埋）　1L-B
分岐　　　3P75A×2　   
分岐　　　1P50×20
分岐　　　2P50A×2　   

動力盤 主幹　　　3P50×1台
分岐　　　2P50A×4　   

32 電灯盤 主幹　　　3P75A×1台 H：1000×W：520×D：150 別川製作所 S61/12 1階 廊下 441
分岐　　　2P50A×6   （露）　M－1B

設置場所



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　20／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

33 KS開閉器箱露出型 1階～4階・屋上 33台
KS開閉器箱埋込型 1階～4階・屋上 41台

34 配線処理箱 露出型 1階～4階・屋上 8台
35 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 1階～4階・屋上 89台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 1階～4階・屋上 76台
照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 1階～4階・屋上 9台
照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 1階～4階・屋上 5台
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～4階・屋上 6台
照明器具 FL20ｗ－2灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 1階～4階・屋上 29台
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り 1階～4階・屋上 18台
照明器具 FL40ｗ－2灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り・ｶﾞ-ﾄﾞ付 1階～4階・屋上 4台
照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り 1階～4階・屋上 178台
照明器具 ダウンライト ｸﾞﾛ-ﾌﾞ付 1階～4階・屋上 14台
誘導灯 1階～4階・屋上 9台

36 火災感知器 定温式等 1階～4階・屋上 108個
37 スピ－カ－ 1階～4階・屋上 8台
38 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 500口×500 1階～4階・屋上 8個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 400口×300 1階～4階・屋上 12個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 1階～4階・屋上 27個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 200口×200 1階～4階・屋上 4個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 埋込型 H：870×W：770 1階～4階・屋上 2個

39 配線類 SV 100口－3ｃ 管内 1階～4階・屋上 239ｍ
配線類 SV   80口－3ｃ 管内 1階～4階・屋上 372ｍ
配線類 SV   80口－2ｃ 管内 1階～4階・屋上 142ｍ
配線類 SV 　38口－3ｃ 管内 1階～4階・屋上 82ｍ
配線類 SV 　30口－3ｃ 管内 1階～4階・屋上 46ｍ
配線類 SV   22口－3ｃ 管内 1階～4階・屋上 49ｍ
配線類 SV   22口－2ｃ 管内 1階～4階・屋上 49ｍ
配線類 SV 　  8口－2ｃ 管内 1階～4階・屋上 16ｍ
配線類 SV   5.5口－2ｃ 管内 1階～4階・屋上 134ｍ
配線類 IV    50口 管内 1階～4階・屋上 184ｍ
配線類 IV    30口 管内 1階～4階・屋上 29ｍ
配線類 IV    22口 管内 1階～4階・屋上 155ｍ
配線類 IV    14口 管内 1階～4階・屋上 101ｍ
配線類 IV    8口 管内 1階～4階・屋上 36ｍ
配線類 CV  38口－3C（屋外） 管内 1階～4階・屋上 256ｍ

40 電線管類 （51） 1階～4階・屋上 51ｍ
電線管類 （39） 1階～4階・屋上 51ｍ
電線管類 （31） 1階～4階・屋上 28ｍ
電線管類 （25） 1階～4階・屋上 10ｍ
電線管類 （70） 1階～4階・屋上 68ｍ
電線管類 （54） 1階～4階・屋上 142ｍ
電線管類 （42） 1階～4階・屋上 139ｍ
電線管類 （28） 1階～4階・屋上 20ｍ

設置場所



【資料５】
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No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
41 薬学棟・屋外ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ
No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号
1） 高圧受電盤 VC：MELVAC/VF13 三菱 H：2400×W：900×D：1900 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221
2） 高圧盤 ※ｽﾍﾟ-ｽのみ 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221
3） 低圧電灯盤 NB 300A×2　NB 250A×2 H：2400×W：900×D：1900 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221

NB 100A×1　NB 30A×1
4） 低圧動力盤・1 NB 300A×1　NB 200A×1 H：2400×W：900×D：1900 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221

NB 100A×6
5） 低圧動力盤・2 NB 150A×2　NB 125A×1 H：2400×W：900×D：1900 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221

NB 100A×4　NB 75A×1　
NB   60A×1　NB 50A×1

6） 薬学科電灯盤 NB 200A×4　NB 175A×4 H：2400×W：900×D：1900 別川製作所 S55/3 屋外 電気室 217～'221

NB  125A×1   NB 100A×1　

NB   60A×1　NB 20A×1
7） 変圧器 単相　　100KVA×1台 東芝 不明 屋外 電気室 217～'221
変圧器 単相　　150KVA×1台 三菱 不明 屋外 電気室 217～'221
変圧器 三相　　200KVA×1台 三菱 不明 屋外 電気室 217～'221
変圧器 三相　　200KVA×1台 東芝 不明 屋外 電気室 217～'221

設置台数（合計）
※
※ 動力盤　計＝　４面
※　 端子盤　計＝　６面
※ 電気錠　計＝　１面

電灯盤　計＝４５面

設置場所

設置場所



【資料５】
薬学講堂　22／26

【　薬学部講堂 機器撤去リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 設置台数/ｍ

（１）

1 配線処理箱 H：600×W：600×D：200不明 講堂内 1台

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 設置台数/ｍ

（２）

1 照明器具 FL40W－4灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 講堂内 48台

照明器具 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 4台

2 カメラ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-ｶﾒﾗ 講堂内 1台

3 火災感知器 定温式等 講堂内 6個

4 スピ－カ 講堂内 4台

5 配線類 SV22-3C 管内 講堂内 24m

　　 配線類 1V 2.0 管内 講堂内 162m

6 配線類 ｛31｝ 講堂内 20m

配線類 ｛25｝ 講堂内 45m

設置場所

設置場所



【資料５】
十全講堂　23／26

【　十全講堂撤去機器リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1 遠方操作盤 H：850×W：800×D：160 光陽電機工業 Ｈ3/6 2階 操作室 601

※（再利用） （露）　遠方操作盤

2 電灯盤 ・夏・冬切替盤 H：500×W：400×D：200 日東工業 不明 2階 技師室 602

（露）　MD盤

3 電灯盤 操作盤・ﾘﾚ-関係のみ H：450×W：440×D：130 大日製作所 不明 2階 技師室 603

（露）　盤名称なし

4 電灯盤 主幹KS　3P60×1台 H：970×W：430 大日製作所 S38 2階 廊下 604

分岐　　　2P50A×12 （埋）  盤名称なし

5 電灯盤 主幹KS　3P60×1台 H：860×W：430 大日製作所 不明 2階 照明室 610

分岐　　　2P50A×2 （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×4

6 電灯盤 照明操作盤 H：500×W：500（埋） 不明 不明 2階 照明室 610

7 火災受信盤 P型1級 RPF－AW10回線 H：750×W：500×D：180 ホ－チキ Ｈ8/6 1階 事務室 606

（露）　火災報知機

8 電灯盤 主幹KS　　2P50A×1台 H：1200×W：600×D：210 別川製作所 S56/3 1階 事務室 607

分岐KS　　1P50A×5 （露）　盤名称なし

　　　　　　　Mg×5 誘導灯信号装置付

9 ＡＭＰ WK－600ｼﾘ-ｽﾞ H：560×W：460×D：200 松下電器 S53 1階 事務室 608

（露）　火災報知機

10 電灯盤 主幹KS　3P60×1台 H：860×W：430 大日製作所 不明 1階 ﾛｯｶ-室 609

分岐　　　1P50A×8 （埋）　盤名称なし

11 端子盤 弱電設備 H：370×W：450 大日製作所 不明 1階 ﾎﾜｲｴ壁 611

12 動力盤 排水P操作盤・ﾘﾚ-関係のみ H：660×W：410×D：170 大日製作所 S53 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 619

（露）　盤名称なし

13 動力盤 主幹　　　3P60×1台 H：660×W：410×D：170 光陽電気工業 Ｈ3/6 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 620

　　　　　　Mg×1 （露）　排風機制御盤

14 端子盤 弱電設備 H：550×W：360×D：140 別川製作所 不明 B1階 ﾎﾞｲﾗ-室 620

15 十全講堂・電気室（開放型）

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1） 高圧受電盤 VCB　6－VB－13B 三菱 H：2360×W：800×D：2000 別川製作所 S55/3 B1階 電気室 612～'617

2） 電灯盤 NB 100A×1　NB  30A×11 H：2360×W：700 B1階 電気室 612～'617

3） 動力盤 NB 　75A×1　NB  30A×4 H：2360×W：600 B1階 電気室 612～'617

4） 動力盤・十全講堂 NB 200A×2　NB 150A×1 H：2360×W：800 B1階 電気室 612～'617

NB 100A×1　NB   30A×4 B1階 電気室 612～'617

NB 　50A×2 B1階 電気室 612～'617

5） 直流電源装置 ｻｲﾘｽﾀ整流器 蓄電池・HS-50E－54 日本電池 S55/3 B1階 電気室 612～'617

6） 非・直流電源装置 電池容量・30AH108V ECH－030IN 東芝電機 S56/2 B1階 電気室 612～'617

7） 変圧器 単相　　20KVA×1台 東芝 S57 B1階 電気室 612～'617

変圧器 三相　　10KVA×2台 大阪変圧器 S37/12 B1階 電気室

変圧器 三相　　100KVA×1台 東芝 H3 B1階 電気室

8） ﾌﾚ-ﾑﾊﾟｲﾌﾟ サイズ32A 186ｍ B1階 電気室 217～'221

設置場所

設置場所



【資料５】
十全講堂　24／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

16 KS開閉器箱 露出型 B1階～2階

KS開閉器箱 埋込型 4台

17 配線処理箱 露出型

18 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 4台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 11台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 4台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 6台

照明器具 FL20ｗ－3灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 16台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 ｱｸﾘｶﾊﾞ-付 5台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 トラフ型 99台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ブラッケト 6台

照明器具 シ－リングライト 28台

照明器具 ダウンライト 48台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り 175台

誘導灯 9台

19 火災受信盤 P型1級10L 1台

20 火災感知器 定温式等 20個

21 AMP 1台

22 スピ－カ 22台

23 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 600口×600 3個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 3個

24 配線類 SV   100口－3ｃ 42ｍ

配線類 SV 　  60口－3ｃ 18ｍ

配線類 SV 　  38口－3ｃ 68ｍ

配線類 SV 　  22口－3ｃ 4ｍ

配線類 SV 　    8口－3ｃ 96ｍ

25 電線管類 （82） 35ｍ

電線管類 （51） B1階～2階 15ｍ

電線管類 （39） B1階～2階 57ｍ

電線管類 （31） B1階～2階 3ｍ

電線管類 （25） B1階～2階 80ｍ

設置台数（合計）

※

※ 動力盤　計＝２面

※　 端子盤　計＝２面

電灯盤　計＝８面

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

B1階～2階

設置場所



【資料５】
解剖棟　25／26

【　解剖棟機器撤去リスト表（電気）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 写真番号

1 電灯盤 主幹　　　3P100A×1台 H：1300×W：700×D：270 大日製作所 S43/1 2階 解剖実習室 703

分岐　　　2P60A×1 （露）　盤名称なし

分岐　　　2P30A×1

2 動力盤 H：700×W：600×D：200 東京技研 S43/1 2階 解剖実習室 706

（露）　ｸﾘ-ﾝｼｽﾃﾑ制御盤

3 電灯盤 主幹　　　3P50×5台 H：530×W：470 川崎電気 S41/2 2階 解剖実習室 706

（埋）　盤名称なし

4 電灯盤 主幹　　　3P50×4台 H：600×W：500×D：200 大日製作所 Ｈ1/11 1階 機械室 －

（露）　盤名称なし

5 動力盤 Mg・ﾘﾚ-ｽｲｯﾁ等 H：800×W：500×D：300 大日製作所 Ｈ1/11 1階 大培検室 704・705

（露）　空調遠方盤　

6 動力盤 Mg・ﾘﾚ-ｽｲｯﾁ等 H：400×W：300×D：150 不明 不明 1階 大培検室 704・705

（露）　空調遠方盤　

7 電灯盤 主幹　　　3P50×5台 H：400×W：500 川崎電気 S41/3 1階 大培検室 704・705

（埋）　盤名称なし

8 電灯盤 主幹　　　3P225A×1台 H：1620×W：1320 三陽電機 不明 1階 ELV前壁 －

分岐　　　2P50A×5 （埋）　盤名称なし

分岐　　　1P50A×33

動力盤 主幹　　　3P50A×1台

分岐　　　1P30A×5

主幹・非 3P50A×1台

分岐　　　1P50A×6

9 電灯盤 主幹KS　3P400A×1台 H：2050×W：1200 川崎電気 S48/7 1階 廊下壁 －

分岐KS　3P300A×1 （埋）　盤名称なし

分岐KS　3P200A×1

分岐KS　3P100A×2

分岐KS　3P60A×1

10 電気錠盤 H300×W300×D100 不明 不明 1階 廊下壁 －

設置場所



【資料５】
解剖棟　26／26

No. 機器名称 仕様 寸法・型 製造社名 年月日 設置台数／ｍ

16 KS開閉器箱露出型 1階～2階 10台

KS開閉器箱埋込型 －

17 配線処理箱 露出型 －

18 照明器具 FL40ｗ－2灯用 逆富士型 98台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 逆富士型 36台

照明器具 FL40ｗ－3灯用 逆富士型 7台

照明器具 FL20ｗ－2灯用 逆富士型 13台

照明器具 FL20ｗ－1灯用 逆富士型 20台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 パイプ吊り 4台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 パイプ吊り 4台

照明器具 FL20ｗ－4灯用 パイプ吊り 3台

照明器具 FL40ｗ－2灯用 鎖吊り 15台

照明器具 FL40ｗ－1灯用 ﾌﾞﾗｯｹﾄ型 2台

誘導灯 6台

19 火災感知器 定温式等 1階～2階 37個

20 スピ－カ 1階～2階 2台

21 スピ－カ 1階～2階 22台

22 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 500口×500 1階～2階 1個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 400口×400 1階～2階 1個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 300口×300 1階～2階 2個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 200口×200 1階～2階 13個

23 配線類 IV  　  325口 1階～2階 144ｍ

配線類 SV 　  38口－3ｃ 1階～2階 11ｍ

配線類 SV 　  22口－3ｃ 1階～2階 30ｍ

配線類 IV 　   2mm 1階～2階 54ｍ

24 電線管類 （39） 1階～2階 9ｍ

電線管類 （31） 1階～2階 25ｍ

電線管類 （19） 15ｍ

25 コンセント ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ(ｺ-ﾄﾞ吊り下げ） 1階～2階 2個

設置台数（合計）

※

※ 動力盤　　 計＝３面

※　 電気錠盤　計＝１面

電灯盤　　 計＝６面

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

1階～2階

設置場所

1階～2階



【資料５】
北研究棟　1／16

【　医学部北研究棟機器撤去リスト表（機械）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号

1 冷却塔 ＳＢＣ－４０ＥＳ １ 屋上 008,009
2 冷却水ポンプ １ 屋上
3
4 ボイラー 前田鉄工 2 地下１階ボイラー室

5 真空ポンプ 前田鉄工 2 地下１階ボイラー室

6 還水槽 １ 地下１階ボイラー室

7 オイルサービスタンク １ 地下１階ボイラー室

8 蒸気ヘッダー １ 地下１階ボイラー室

9 オイルギャーポンプ １ 地下１階ボイラー室

10 補給水ポンプ １ 地下１階ボイラー室

11 チラーユニット 三菱重工２ＤＨ５０４ １ 地下１階機械室

12 熱交換機 1 地下１階機械室

13 冷温水ポンプ 1 地下１階機械室

14 冷却水ポンプ １ 地下１階機械室

15
16 放熱器 2 ３．５階
17 放熱器 1 ３階
18 放熱器 3 ３．６階
19 放熱器 6 ３．６階
20 放熱器 1 ５階
21 放熱器 2 ４．６階
22 放熱器 11 ３．６階
23 放熱器 11 ２．４～６階
24 放熱器 7 １～３階
25 放熱器 12 １～４階
26 放熱器 20 ２～６階
27 放熱器 51 １～６階
28 放熱器 10 ４．５階
29 放熱器 8 １～６階
30 放熱器 ２ ４階
31 放熱器 1 ６階
32 放熱器 1 ５階
33
34 ルームクーラー （セパレート型） 9 ４～６階
35 ルームクーラー （セパレート型） 70 Ｂ１階～６階
36 ルームクーラー （セパレート型） 28 Ｂ１階～６階
37 ルームクーラー （セパレート型） １ ３階
38 パッケージ 三菱重工ＤＰ－３７Ｄ 4 １．３．４．５階 027,028
39 パッケージ 三菱重工ＤＰ－２７Ｄ １ ２階
40 パッケージ 三菱重工 2 ３．６階 023
41 排風機 6 Ｒ階ファンルーム 018,019
42 排風機 6 Ｒ階ファンルーム 018,019
43 排風機 1 ６階
44 排風機 （解剖棟用） 1 外部
45 換気扇 1 地下１階
46 換気扇 69 各階
47 換気扇 14 各階
48 換気扇 13 各階
49 排気フード 1 ５階
50 排気フード 1 ６階
51 排気フード 1 ６階 025
52 亜鉛鉄板 ４２４ｋｇ 外部
53 ＶＵダクト １８５３ｋｇ
54 ダクト ３５ｋｇ １階
55 煙導 ９５１ｋｇ 地下１階ボイラー室

56
57 蒸気配管 ８９４６ｋｇ 各階
58 冷却水配管 １４３５ｋｇ 各階
59 冷媒配管 ４３２ｋｇ 各階
60 油 １２７ｋｇ 各階

解剖棟系統排気ダクト

２００φ
亜鉛鉄板製　　６００×６００　
ステンレス製　１５００×９００
ステンレス製　１４００×１２００

Ｎｏ５１/２×３５０ｍ3/ｈ×４０ｍ/ｍ×５．５ｋｗ

黒ガス管
白ガス管
冷媒用銅管
黒ガス管

硬質塩化ビニール管（薄肉管）
０．５ｔ　亜鉛鉄板
４．５ｔ

４００φ
３００φ
２５０φ

塩ビ製品　Ｎｏ．1×0.2ｋｗ
塩ビ製品　Ｎｏ．２

床置型　恒温室用

ベースボードヒーター２段×６00Ｌ

５細柱×1１節×70０Ｈ
５細柱×1０節×70０Ｈ
５細柱×９節×70０Ｈ
５細柱×８節×70０Ｈ

塩ビ製品　Ｎｏ．11/４×0.4ｋｗ

壁掛型　１．５馬力～２．５馬力（新冷媒）
壁掛型　１馬力～２．５馬力
天吊露出型　２馬力～４馬力
天井カセット型　４馬力　

床置型　恒温室用
床置型

５細柱×15節×70０Ｈ
５細柱×14節×70０Ｈ
５細柱×1３節×70０Ｈ
５細柱×1２節×70０Ｈ

５細柱×19節×７00Ｈ
５細柱×18節×７00Ｈ
５細柱×17節×700Ｈ
５細柱×16節×700Ｈ

５細柱×３４節×700Ｈ
５細柱×22節×700Ｈ
５細柱×21節×700Ｈ
５細柱×20節×700Ｈ

蒸気・温水２５０φ１１００Ｌ
５０φ×０．２８ｍ3/min×１．５ｋｗ
５０φ×０．２８ｍ3/min×３．７ｋｗ

1０00×１２00×1000Ｈ　鋼板製 
容量400Ｌ　８５０×８５０×７００Ｈ
3５0φ×４５５０Ｌ

３0φ×０．４ｋｗ
０．７５ｋｗ

水冷　冷房能力１３４０００ｋｃａｌ／ｈｒ

設置場所仕様

ＦＲＰ製40ＲＴ　送風機1.5ｋｗ　低騒音型
ライン型65φ×5４0Ｌ/min×2２ｍ×3.7ｋｗ

セクショナルボイラー1、０７３，０００kcaｌ/ｈｒ
複式０．７５ｋｗ×２



【資料５】
北研究棟　2／16

No. 機器名称 備考 員数 写真番号

61 高架水槽 １ 塔屋２階 001,002
62 揚水ポンプ 1 地下１階ボイラー室

63 給水ヘッター 1 地下１階ボイラー室

64 消火ポンプ 1 地下１階ボイラー室

65 屋内消火栓 １４ 各階 020
66 専用栓 ４ ３～６階 020
67
68 和風大便器 東陶 18 各階便所
69 小便器 東陶 18 各階便所
70 ハイタンク 東陶 6 各階便所
71 洗面器 東陶 12 各階便所
72 手洗器 東陶 12 各階便所
73 掃除流し 東陶 6 各階便所
74 手洗器 東陶 8 ４～６階
75 洗面器 Ｌ－２３００ 東陶 11 １～４．６階
76 陶器製流し ＳＫ－７ 東陶 10 ４．５階
77
78 実験台 ２５００×１５００ １ 3階
79 実験台 ２４００×１５００ 2 ６階
80 実験台 ２４００×１２００ 28 ３～６階
81 実験台 ２０００×１６００ １ ３階
82 実験台 ２０００×１２００ 1 ３階
83 実験台 ２０００×１１００ 1 ２階
84 実験台 １８００×１２００ 1 ３階
85 ステンレス製流し ２１００×７５０ 1 ６階
86 ステンレス製流し １８００×７５０ 3 ５．６階
87 ステンレス製流し １６５０×５５０ ２ ４．５階
88 ステンレス製流し １６００×５５０ 1 １階
89 ステンレス製流し １５００×７５０・５５０・５００ 3 ４．６階
90 ステンレス製流し １３００×５５０ 1 １階
91 ステンレス製流し １２００×５５０ 6 ２．４～６階
92 ステンレス製流し １０００×５５０ 3 １．５．６階
93 ステンレス製流し ９００×４５０ 1 ４階
94 ステンレス製流し ８００×５５０ 2 ２．５階
95 ステンレス製流し ７５０×７５０・５５０ 2 １．４階
96 ステンレス製流し ７００×５５０ 3 Ｂ１．１．３階
97 ステンレス製流し ６００×４００ 1 １階
98
99 水栓類 自圧水栓・化学水栓等 172 各階

100 ガスコック類 双口・１口　ガスカラン等 141 各階
101 湯沸器 ５号 13 各階
102 湯沸器 １０号 2 ５．６階
103 湯沸器 貯湯式１０Ｌ 1 ２階
104 湯沸器 貯湯式１２Ｌ 1 １階
105
106 ドラフトチャンバー 2 ５階
107
108 給水配管 水道用メッキ鋼管 ８１３８ｋｇ 各階
109 排水配管 白ガス管（雑排水・通気） ８８９１ｋｇ 各階
110 汚水配管 鋳鉄管 ７０５ｋｇ 各階
111 排水配管 排水鉛管 ６８８ｋｇ 各階
112 通気配管 硬質塩化ビニル管 ５０６ｋｇ 各階
113 消火配管 白ガス管 ４０２５ｋｇ 各階
114 ガス配管 白ガス管 ９１８１ｋｇ 各階
115
116 排水槽 一部ポンプ小屋 1 地下１階 030

117
118
119
120

Ｌ－２３００

ＳＫ－２５
Ｌ－５Ｄ

Ｌ－５Ｄ

Ｃ－３７５Ｖ
Ｕ－２３
Ｐ－４７０２Ｎ

仕様

２２００×１４００×１５００Ｈ　鋼板製
８０φ×５．５ｋｗ
２５０φ×１７００Ｌ
８０φ×１５ｋｗ
埋込型
埋込型

ＦＲＰ製２０００×３５００×２０００Ｈ

設置場所



【資料５】
中央施設棟　3／16

【　医学部中央施設棟　機器撤去リスト表（機械）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 冷却塔 信和産業 １ 屋上 004
2 冷却水ポンプ １ 屋上 004
3
4 放熱器 3 ２階
5 放熱器 12 １．２階
6 放熱器 4 １階
7 放熱器 2 ２階
8 放熱器 11 １．２階
9 放熱器 12 １．２階

10 放熱器 5 １階
11 放熱器 1 １階
12 放熱器 2 ２階
13 放熱器 2 １．２階
14 放熱器 1 １階
15 放熱器 2 １階
16 放熱器 3 ２階
17 放熱器 4 １階
18
19 ルームクーラー （セパレート型） 1 １階
20 ルームクーラー （セパレート型） 5 １．２階
21 パッケージ （セパレート型） 1 ２階
22 ルームクーラー （セパレート型） 18 １．２階
23 パッケージ 三菱重工ＡＳ８１ＢＣ 2 ２階
24
25 排風機 セイコー化学工業 3 Ｒ階ファンルーム 005～008
26
27 換気扇 37 Ｂ１～２階
28 換気扇 4 ２階
29
30
31 ＶＵダクト 硬質塩化ビニール管（薄肉管） ８５ｋｇ
32 ダクト １８６ｋｇ
33
34 蒸気配管 ５７７９ｋｇ 各階
35 冷却水配管 ３７９ｋｇ 各階
36 冷媒配管 １１０ｋｇ 各階
37 油 ５２１ｋｇ 地下１階
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

５細柱×1２節×700Ｈ

設置場所仕様
ＦＲＰ製
ライン型４０φ

５細柱×２４節×700Ｈ
５細柱×22節×700Ｈ
５細柱×2０節×700Ｈ
５細柱×１８節×700Ｈ
５細柱×1７節×７00Ｈ

５細柱×1４節×700Ｈ
５細柱×1６節×７00Ｈ

５細柱×1０節×70０Ｈ
ベースボードヒーター１段×１４００Ｌ
ベースボードヒーター１段×１２００Ｌ
ファンコンベクター　床置型ＥＤＲ８．８㎡
ファンコンベクター　天吊型ＥＤＲ１３．６㎡
ファンコンベクター　床置型ＥＤＲ２０㎡

壁掛型　１．５馬力（新冷媒）
壁掛型　１．５馬力～２．５馬力
天吊露出型　４馬力（新冷媒）
天吊露出型　２馬力～４馬力
床置型　恒温室用

塩ビ製品　Ｎｏ．11/４×0.4ｋｗ

３00φ
２00φ

０．５ｔ　亜鉛鉄板

黒ガス管
白ガス管
冷媒用銅管（室内機４台分）
黒ガス管



【資料５】
中央施設棟　4／16

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 和風大便器 東陶 4 １．２階便所
62 洋風大便器 東陶 2 １．２階便所
63 小便器 東陶 14 １．２階便所
64 ハイタンク 東陶 2 １．２階便所
65 洗面器 東陶 4 １．２階便所
66 手洗器 東陶 2 １．２階便所
67 掃除流し 東陶 2 １．２階便所
68
69 実験台 12 ２階
70 実験台 7 ２階
71
72 ステンレス製流し 4 １．２階
73 ステンレス製流し 1 １階
74 ステンレス製流し 1 ２階
75 ステンレス製流し 1 ２階
76
77 水栓類 124 １．２階
78 ガスコック類 46 １．２階
79 湯沸器 6 １．２階
80
81 ドラフトチャンバー 2 ２階
82
83 給水配管 ３５２０ｋｇ 各階
84 排水配管 ３０９８ｋｇ 各階
85 汚水配管 ３９９ｋｇ 各階
86 排水配管 ２６９ｋｇ 各階
87 通気配管 ２４１ｋｇ 各階
88 消火配管 １６３１ｋｇ 各階
89 ガス配管 ３５８４ｋｇ 各階
90
91 双口送水口 8 外部
92
93 排水槽 一部ポンプ小屋 1 地下１階
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

５号

６００×５００

自圧水栓・化学水栓等
双口・１口　ガスカラン等

設置場所仕様
Ｃ－３７５Ｖ
Ｃ－２１
Ｕ－２３

Ｌ－２３００
Ｌ－５Ｄ
ＳＫ－２２Ａ

５４００×１２００
６７００×７００

１０００×５５０
９００×６００

１０５０×５５０

水道用メッキ鋼管
白ガス管（雑排水・通気）
鋳鉄管
排水鉛管
硬質塩化ビニル管
白ガス管
白ガス管

散水栓用、専用栓用

ＦＲＰ製２０００×３５００×２０００Ｈ



【資料５】
南研究棟　5／16

【　医学部南研究棟　機器撤去リスト表（機械）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号

1 冷却塔 信和産業ＳＢＣ－２０ １ 屋上
2 冷却水ポンプ 信和産業ＳＢＣ－２０ １ 屋上
3
4 放熱器 １ ３階
5 放熱器 １ ３階
6 放熱器 ３ １．５階
7 放熱器 ５ ３～５階
8 放熱器 ９ ３～５階
9 放熱器 ７ １．３階

10 放熱器 １０ ２．３階
11 放熱器 ２ １階
12 放熱器 ５ Ｂ１．２階
13 放熱器 １８ Ｂ１．１．２階
14 放熱器 ５細柱×13節×700Ｈ １２ １．２階
15 放熱器 ５細柱×12節×700Ｈ ７ ２階
16 放熱器 ５細柱×10節×700Ｈ １ １階
17 放熱器 ５細柱×９節×700Ｈ １ ３階
18 放熱器 ５細柱×24節×500Ｈ １５ ５階
19 放熱器 ５細柱×20節×500Ｈ ３ ５階
20 放熱器 壁掛型×14節×700Ｈ １ ２階
21 放熱器 壁掛型×９節×700Ｈ １ ２階
22 放熱器 ベ－スボ－ドヒ－タ－2段×1800Ｌ １ １階
23 放熱器 ２ １階
24 放熱器 ７ ４．５階 002,004
25
26 ルームクーラー １ ３階 019
27 ルームクーラー （セパレート型） ３０ １～４階 007,012
28 ルームクーラー （セパレート型） ２１ Ｂ１～４階 015
29 ルームクーラー （セパレート型） １３ ２～４階 001,006
30 ルームクーラー （セパレート型） ８ １～２階
31 ルームクーラー （セパレート型） ２ ２階
32 ルームクーラー （セパレート型） 1 Ｂ１ 022
33 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 １ Ｂ１
34 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 1 Ｂ１
35 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 1 Ｂ１
36 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 2 Ｂ１ 021
37 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 4 Ｂ１
38 ビルマルチ型クーラー ダイキン工業製平成１４年 3 Ｂ１
39 排風機 ４ Ｒ階ファンルーム

40 排風機 １ ３階
41
42 換気扇 ６０ 各階 004
43 換気扇 ２４ １～６階
44 換気扇 １３ Ｂ１．２．４階
45 換気扇 １ Ｂ１
46 天井扇 １ １階
47
48 排気フード １ １階
49 排気フード １ ２階
50 排気フード １ ３階 020
51
52 ダクト 20ｋｇ
53 ＶＰダクト ９３４ｋｇ
54
55 蒸気配管 ５９８９ｋｇ 各階
56 冷却水配管 ２８９９ｋｇ 各階
57 冷媒配管 ３３６ｋｇ 各階
58
59
60

硬質塩化ビニール管（一般管）

白ガス管
冷媒用鋼管

黒ガス管

０．５ｔ亜鉛鉄板

250φ
200φ
150φ

ステンレス製　1100×700

150φ

ステンレス製　2700×1300
ステンレス製　2400×1400

塩ビ製品　Ｎｏ．11/4×0.4ｋｗ
　No.1×0.4ｋｗ

300φ

室外機　冷房能力１２．０９ｋｗ　圧縮機３．５ｋｗ

室内機　天井カセット型　冷房能力６．０４ｋｗ
室内機　天井カセット型　冷房能力５．７９ｋｗ
室内機　天井カセット型　冷房能力４．８９ｋｗ

天井カセット　５馬力
床置型　６馬力
室外機　冷房能力２３．１５ｋｗ　圧縮機７．５ｋｗ
室外機　冷房能力１４．５ｋｗ　　圧縮機４．１ｋｗ

ベ－スボ－ドヒ－タ－1段×2000Ｌ
天吊ファンコンベクター6400kcaＬ/H

５細柱×16節×700Ｈ
５細柱×15節×700Ｈ
５細柱×14節×700Ｈ

５細柱×20節×700Ｈ
５細柱×19節×700Ｈ
５細柱×18節×700Ｈ
５細柱×17節×700Ｈ

設置場所仕様

ＦＲＰ製20ＲＴ　送風機0.75ｋｗ
ライン型50φ×10ｍ×280Ｌ/min×1.3ｋｗ

５細柱×35節×700Ｈ
５細柱×25節×700Ｈ
５細柱×22節×700Ｈ

天吊露出型（新冷媒）　２馬力～４馬力

ウィンドクーラー　１馬力
壁掛型　１馬力～２．５馬力
壁掛型（新冷媒）　１．５馬力～２．５馬力
天吊露出型　２馬力～４馬力



【資料５】
南研究棟　6／16

No. 機器名称 備考 員数 写真番号

61 屋内消火栓 ４ １．２階廊下
62 屋内消火栓 ４ ３．４階廊下
63
64 和風大便器 東陶 １２ 各階便所
65 洋風大便器 東陶 １２
66 小便器 東陶 １２
67 掃除流 東陶 ６
68 洗面器 東陶 １２
69 手洗器 東陶 １２
70 防露タンク 東陶 ６
71 紙巻器 東陶 ２４
72 化粧鏡 東陶 １２
73 化粧鏡 東陶 １２
74 化粧棚 東陶 １２
75 手洗器 東陶 １ Ｂ１
76 洗面器 東陶 ５ Ｂ１．１．２階
77 洗面化粧台 東陶 ６ １．２．３階
78 陶器製流し 東陶 ５ １～３階
79 実験台 １６ ５階
80 実験台 １ ２階
81 実験台 １ １階
82 実験台 １ ２階
83 実験台 １ ２階
84 実験台 １ ２階
85 ステンレス製流し １ ４階
86 ステンレス製流し １ ２階
87 ステンレス製流し １ ２階
88 ステンレス製流し ３ １．２．４階
89 ステンレス製流し １ ３階
90 ステンレス製流し ５ ３．４階
91 ステンレス製流し １ ４階
92 ステンレス製流し ２ １．２階
93 ステンレス製流し ４ １．２階
94 ステンレス製流し １ ３階
95 ステンレス製流し ６ ３．４階
96 ステンレス製流し １ ３階
97 混合水栓 １ Ｂ１階浴室
98 シャワー付混合水栓 ４ Ｂ１階浴室
99 水栓類 １４８ 各階 003

100 ガスコック類 ９２ 各階
101 湯沸器 １ ２階
102 湯沸器 ２０ 各階
103 ドラフトチャンバー ３ ３．４階 014,016
104 双口送水口 ４ 屋外
105
106 給水配管 水道用メッキ鋼管 ６２０３ｋｇ 各階
107 排水配管 白ガス管 ７６５２ｋｇ 各階
108 汚水配管 鋳鉄管 ９７７ｋｇ 各階
109 排水配管 ８２９ｋｇ 各階
110 通気管 ３３６ｋｇ 各階
111 消火配管 ４６７３ｋｇ 各階
112 ガス配管 ７０６４ｋｇ 各階
113
114
115
116
117
118
119
120

白ガス管
白ガス管

排水鉛管
硬質塩化ビニール管ＶＰ

スタンド型

自在水栓　化学水栓等
双口・１口ガスコック等
１０号
５号

９００×５００・６００・６５０
５００×６００

１２００×５５０
１１００×５５０・７００
１０５０×５５０・７００
１０００×５００

１７５０×７５０
１７００×６００
１６００×５００
１４００×６００・６５０

２６００×１０００
２４００×１５００
２４００×６００
１８００×５５０

４０００×１５００
３０００×１５００
３０００×１３００
３０００×１２００

ＳＫ－７

ＴＳ－１１６
ＴＳ－１
ＴＳ－１１９ＡＳ１
ＴＳ１２１ＢＡＴ１

ＳＫ－２２Ａ
Ｌ－２２０Ｄ
Ｌ－５Ｄ
Ｐ－４７０２Ｎ

仕様

埋込型
埋込型（専用消火栓併用型）

Ｃ－３７５Ｖ
Ｃ－２１
Ｕ－３７

設置場所



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　7／16

【　製薬化学科実験研究棟　機器撤去リスト表（機械）】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 冷却塔 ＳＢＣ－４０ＥＳ １ 屋上 001
2 冷却水ポンプ １ 屋上 002
3
4 ボイラー 前田鉄工．Ｓ42/8 １ １階ボイラー室 041
5 真空ポンプ 前田鉄工．01/10 １ １階ボイラー室 042
6 還水槽 １ １階ボイラー室 047
7 オイルサービスタンク １ １階ボイラー室 046
8 蒸気ヘッダー １ １階ボイラー室 043
9 蒸気ヘッダー １ １階ボイラー室 045

10 キャーポンプ １ １階ボイラー室
11 ウィングポンプ １ １階ボイラー室 044
12 放熱器 ２ ６階
13 放熱器 ４ ２階
14 放熱器 １ １階
15 放熱器 ２ ６階
16 放熱器 ７ ３階
17 放熱器 １３ ４～６階
18 放熱器 ４ １．４～６階
19 放熱器 ４ ２．３．６階
20 放熱器 ５ ４．６階
21 放熱器 １３ １～３．５～６階
22 放熱器 ５ ３．５階
23 放熱器 ９ ２～５階
24 放熱器 ５ １．３．５階
25 放熱器 ３ ２．４．５階
26 放熱器 １ １階
27 放熱器 １ １階
28 放熱器 １ １階
29
30 ルームクーラー ２ ４階
31 ルームクーラー （セパレート型） １５ 各階 022
32 ルームクーラー （セパレート型） １６ 各階 019
33 ルームクーラー （セパレート型） ２ ５階 023,024
34 ルームクーラー （セパレート型） １ １階
35
36 パッケージ 図書室用 １ ４階
37 パッケージ 低温実験室内 １ ３階
38
39 排風機 セイコー化工業1988/5 １ 屋上
40 排風機 １ ４階
41 排風機 ３ ５．６階
42
43 換気扇 ３ ２．３階
44 換気扇 500φ １０ ２～６階
45 換気扇 300φ １０ １．４．５階
46 換気扇 250φ ２ ２．３階
47 換気扇 150φ １ ６階
48 天井扇 150φ ユニットバス用 １ １階
49
50 室内用換気扇 100m

3
／ｈ ２ １．６階

51
52 ＶＰダクト 硬質塩化ビニール管（一般管） ２６５ｋｇ
53 ダクト ０．５ｔ　亜鉛鉄板 ３９ｋｇ １階 040
54 煙導 ６８０φ ２９０ｋｇ １階ボイラー室 048
55
56 蒸気配管 黒ガス管 ５６２４ｋｇ 各階
57 冷却水配管 白ガス管 １４９４ｋｇ 各階
58 冷媒配管 冷媒用銅管（室内機４台分） １３６ｋｇ 各階
59 油 黒ガス管 ２０７ｋｇ 各階
60

設置場所仕様

ＦＲＰ製40ＲＴ　送風機1.5ｋｗ　低騒音型
ライン型65φ×520Ｌ/min×23ｍ×3.7ｋｗ

セクショナルボイラー113500kcaＬ/H
複式1800ＥＤ
1200×800×1000Ｈ　鋼板製 天井吊
容量400Ｌ　加熱コイル30φ×60ｍ天井吊
300φ×2400Ｌ
200φ×1000Ｌ

40φ
５細柱×32節×700Ｈ
５細柱×31節×700Ｈ
５細柱×25節×700Ｈ
５細柱×24節×700Ｈ
５細柱×23節×700Ｈ
５細柱×22節×700Ｈ
５細柱×21節×700Ｈ
５細柱×20節×700Ｈ
５細柱×19節×500Ｈ
５細柱×18節×500Ｈ
壁掛型×17節×700Ｈ
壁掛型×16節×700Ｈ
壁掛型×15節×701Ｈ
壁掛型×14節×702Ｈ
壁掛型×11節×703Ｈ
ベ－スボ－ドヒ－タ－１段×2400Ｌ
ベ－スボ－ドヒ－タ－１段×1200Ｌ

ウィンドクーラー　１馬力
壁掛型　１馬力～２．５馬力
天吊露出型　２馬力～４馬力
天井カセット型　４馬力～８馬力　

塩ビ製品　Ｎｏ．11/2×0.4ｋｗ
塩ビ製品　Ｎｏ．11/2×0.2ｋｗ
塩ビ製品　Ｎｏ．1×0.2ｋｗ

床置型　２．５馬力

水冷　床置　10ＲＴ
水冷　床置　Ｒ2.2ｋｗ

600φ



【資料５】
製薬化学科実験研究棟　8／16

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 高架水槽 １ 塔屋１階 007～010
62
63 屋内消火栓 １２ 各階廊下 016018
64 専用栓 ４ 各階廊下 018
65
66 和風大便器 東陶 １６
67 洋風大便器 Ｃ－２１ 東陶 ２
68 小便器 Ｕ－２３ 東陶 １２
69 ハイタンク Ｐ－４７０２Ｎ 東陶 ６
70 手洗器 Ｌ－５Ｄ 東陶 １２
71
72 手洗器 Ｌ－５Ｄ 東陶 １
73 洗面器 Ｌ－２３００ 東陶 ７ 各階
74 陶器製流し ＳＫ－７ 東陶 ３ ５．６階
75 実験台 ４３５０×１１００ １４ ２階 031～035
76 実験台 ４０００×１０００ ８ ３階
77 実験台 ３６００×１５００ １ １階
78 実験台 ３６００×１２００ 4 ６階
79 実験台 ２５００×１３００ 7 ４階
80 実験台 ２１５０×１３００ ４ ３階
81 実験台 ２０００×１０００ １ ４階
82
83
84 ステンレス製流し １５００×７５０ ２ ５．６階
85 ステンレス製流し １５００×６００ ３ ２．３．５階
86 ステンレス製流し １５００×５５０ １ ４階
87 ステンレス製流し １２００×６００ ２ １．６階
88 ステンレス製流し １２００×５５０ ２ １．２階
89 ステンレス製流し １０５０×５５０ １ ５階
90 ステンレス製流し １０００×５５０ １ １階
91 ステンレス製流し ７００×５５０ １ ６階
92
93 水栓類 自在水栓・化学水栓等 ２７６ 各階 030
94 ガスコック類 双口・１口　ガスコック等 ８３ 各階
95 湯沸器 ５号 ６ １．２．３．５階
96 ドラフトチャンバー ６ 各階 025,029
97
98 給水配管 水道用メッキ鋼管 ３９３７ｋｇ 各階
99 排水配管 白ガス管（雑排水・通気） ４８５６ｋｇ 各階
100 汚水配管 鋳鉄管 ６１５ｋｇ 各階
101 排水配管 排水鉛管 ５１０ｋｇ 各階
102
103 消火配管 白ガス管 ９８８ｋｇ 各階
104 ガス配管 白ガス管 ４４８３ｋｇ 各階
105
106
107 ユニットクーラー 低温実験室内 1 ３階
108 実験台 ３６００×１２００ 3 ５階
109 実験台 １２００×１５００ 1 ２階
110 実験台 １５００×１０００ １ ３階
111 実験台 ２４００×１２００ １ ３階
112 恒温装置 1 ５階
113
114
115
116
117
118
119
120

設置場所仕様

２４００×１２００×１５００Ｈ　鋼板製

埋込型
埋込型

Ｃ－３７５Ｖ



【資料５】
薬学科実験研究棟　9／16

【　薬学科実験研究棟　機器撤去リスト表（機械）　　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 冷却塔 １ 屋上
2 冷却水ポンプ １ 屋上
3
4 放熱器 2 ４階
5 放熱器 6 １階
6 放熱器 1 ４階
7 放熱器 4 ２．４階
8 放熱器 11 ２～４階
9 放熱器 3 １．４階

10 放熱器 5 ４階
11 放熱器 1 ３階
12 放熱器 4 １～３階
13 放熱器 1 ３階
14 放熱器 18 １～４階
15 放熱器 5 １．２階
16 放熱器 10 １～４階
17 放熱器 6 ２．３階
18 放熱器 7 ２．３階
19 放熱器 2 ３階
20 放熱器 2 ３階
21 放熱器 １ ４階
22 放熱器 １ ３階
23 放熱器 2 ２．３階
24 放熱器 3 ２階
25 放熱器 2 ２．３階
26
27 ルームクーラー （セパレート型） 39 各階
28 ルームクーラー （セパレート型） 25 各階
29 ルームクーラー （セパレート型） 1 ４階
30
31 パッケージ 三菱ＤＰＪ１００Ｔ 1 １階 006
32 パッケージ 三菱ＡＳ－５０Ｈ 2 １．４階 004
33 パッケージ 三菱ＡＳ－３９Ｈ １ １階
34
35 排風機 3 ２．３階
36 排風機 ｋｙｏｋｕｔｏ 2 Ｒ階ファンルーム

37 排風機 2 ２階
38
39 換気扇 41 各階
40 換気扇 5 １．２階
41 換気扇 2 １階
42 天井扇 1 ２階
43
44 排気フード 1 ２階 013～015
45
46
47 ＶＵダクト １６３ｋｇ
48
49 蒸気配管 ５２４７ｋｇ 各階
50 冷却水配管 ２１１ｋｇ 各階
51 冷媒配管 ２７２ｋｇ 各階
52
53 製氷機 1 １階
54 製氷機 1 ３階
55 実験機器 1 １階
56 実験機器 1 ３階
57
58
59
60

５細柱×３１節×500Ｈ

壁掛型　１馬力～２．５馬力
天吊露出型　２馬力～４馬力
天井カセット　馬力

５細柱×２５節×500Ｈ

５細柱×2７節×700Ｈ

５細柱×１５節×７00Ｈ
５細柱×３９節×500Ｈ
５細柱×３７節×500Ｈ

５細柱×2６節×700Ｈ
５細柱×２５節×700Ｈ
５細柱×２４節×700Ｈ
５細柱×２３節×700Ｈ

ライン型50φ×10ｍ×280Ｌ/min×1.3ｋｗ

５細柱×２９節×700Ｈ
５細柱×2８節×700Ｈ

設置場所仕様
ＦＲＰ製20ＲＴ　送風機0.75ｋｗ

５細柱×２３節×500Ｈ
５細柱×２２節×500Ｈ

５細柱×２２節×700Ｈ
５細柱×２１節×700Ｈ
５細柱×２０節×700Ｈ
５細柱×1９節×700Ｈ
５細柱×1８節×700Ｈ
５細柱×1７節×700Ｈ
５細柱×１６節×700Ｈ

５細柱×３５節×500Ｈ

床置型　４馬力　　（水冷）
床置型　２馬力　　（空冷）　
床置型　１．５馬力（空冷）

300φ
250φ
200φ
２00φ

塩ビ製品　Ｎｏ．11/４×0.２ｋｗ
塩ビ製品　Ｎｏ．２×0.4ｋｗ
Ｎｏ１

ステンレス製　６00×７00

白ガス管

硬質塩化ビニール管（薄肉管）

黒ガス管

冷媒用銅管

YAMATO MY-HOOD MV-70
YAMATO AUTOSTILL WA-52
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No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 高架水槽 1 屋上
62
63 屋内消火栓 6 １～４階廊下
64 屋内消火栓 2 ３．４階廊下
65
66 和風大便器 東陶 １２ 各階便所
67 小便器 東陶 １２ 各階便所
68 洗面器 東陶 8 各階便所
69 手洗器 東陶 8 各階便所
70 防露タンク 東陶 １２ 各階便所
71 手洗器 東陶 4 １～３階
72 洗面器 東陶 4 １～３階
73 洗面化粧台 東陶 2 ３階
74 陶器製流し 東陶 4 １．２．４階
75
76 実験台 17 １．２階
77 実験台 4 ２階
78 実験台 4 １．４階
79 実験台 2 ４階
80 実験台 4 １階
81 実験台 1 １階
82 実験台 3 ３．４階
83 実験台 1 ３階
84 実験台 1 ２階
85 実験台 １ １階
86 実験台 １ ２階
87 実験台 4 ２階
88 ステンレス製流し 1 ３階
89 ステンレス製流し １ ３階
90 ステンレス製流し 2 １．４階
91 ステンレス製流し 2 ２階
92 ステンレス製流し 3 ２．３階
93 ステンレス製流し 10 １．３．４階
94 ステンレス製流し 2 ４階
95 ステンレス製流し 2 １．２階
96 ステンレス製流し 2 １．２階
97 ステンレス製流し １ １階
98 ステンレス製流し 1 ４階
99

100 水栓類 145 各階
101 ガスコック類 67 各階
102 湯沸器 8 ２～４階
103 湯沸器 3 ３階
104
105 ドラフトチャンバー 17 各階 016～018
106
107 給水配管 ４７４５ｋｇ 各階
108 排水配管 ５８５７ｋｇ 各階
109 汚水配管 ５５８ｋｇ 各階
110 排水配管 ４５８ｋｇ 各階
111 通気管 １８４ｋｇ 各階
112 消火配管 ７６５ｋｇ 各階
113 ガス配管 ５３９２ｋｇ 各階
114
115 双口送水口 1 外部
116 実験台 １ １階
117 実験台 3 ２．４階
118 実験台 4 ３階
119 実験台 1 ２階
120 実験台 1 ２階

水道用メッキ鋼管
白ガス管

設置場所仕様
１８００×１８００×１５００Ｈ　鋼板製

Ｌ－５Ｄ

埋込型
埋込型（専用栓併用型）

Ｌ－２２０Ｄ

Ｃ－３７５Ｖ

ＳＫ－７

２４００×１４００
２４００×１３００
２４００×１２００
２４００×１１００
２３００×１２００
２１００×１２００
２０００×１２００
２６００×１０００

２１００×６００
１６００×８００
１５００×７５０・５５０

２５００×６００
２２００×６００
２１００×６００
２８００×１２００

５号

鋳鉄管

９００×６００・４５０
７５０×７５０
６００×６００

12Ｌ　貯湯式（電気）

自在水栓　化学水栓等

排水鉛管
硬質塩化ビニール管ＶＰ
白ガス管

専用栓用
１７００×６００

白ガス管

２０００×６５０

１６００×６００
１５００×６００
１２００×７５０

双口・１口ガスコック等

Ｕ－３７
Ｌ－２２０Ｄ
Ｌ－５Ｄ
Ｐ－４７０２Ｎ

１３００×６００・７００
１２００×６００・５５０・５００
１０００×５００・５５０
９５０×５５０

２６００×６００



【資料５】
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【　薬学講堂　機器撤去リスト表（機械）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 放熱器 天井隠蔽型 4 １階
2
3 ルームクーラー 日立製作所 4 １階 001,002
4
5 蒸気配管 ２９２ｋｇ １階
6
7 冷媒配管 ２０ｋｇ １階
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

設置場所仕様
ファンコンベクター　１２３００ｋｃａｌ／ｈｒ

天吊露出型　４馬力 （セパレート型）

黒ガス管

冷媒用銅管



【資料５】
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No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 水栓類 2 外部足洗場
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

設置場所仕様



【資料５】
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【　現　解剖棟　機器撤去リスト表（機械）　】　　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 冷却塔 １ 屋上
2 冷却水ポンプ １ 屋上
3
4 放熱器 1 １階
5 放熱器 1 ２階
6 放熱器 3 ２階
7
8 ルームクーラー （セパレート型） 1 １階
9 ルームクーラー （セパレート型） 2 １階

10 ルームクーラー （セパレート型） 1 ２階
11 ルームクーラー （セパレート型） 1 １階
12
13 パッケージ ダイキン工業 1 １階 001
14 パッケージ 三菱重工 1 ２階
15 パッケージ 日立製作所０１年製 1 ２階
16
17 ファン付給気口 2 ２階
18
19 換気扇 1 ２階
20 換気扇 5 １階
21 換気扇 1 １階
22 天井扇 1 １階
23
24 排気フード （照明付き） 1 ２階
25 排気フード 1 １階
26 排気フード 1 １階
27 排気フード 1 １階
28
29 ダクト １２５１ｋｇ １．２階 004,006
30 ダクト ８６ｋｇ ２階
31
32 蒸気配管 ８１０ｋｇ １．２階
33 冷却水配管 ４７１ｋｇ １．２階
34 冷媒配管 ３０ｋｇ １．２階
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

白ガス管
冷媒用銅管

亜鉛鉄板
ステンレス　　　０．５ｔ

黒ガス管

ステンレス製　　　２０００×８００×６００
亜鉛鉄板製　　　３５００×８００
亜鉛鉄板製　　　１５００×８００
亜鉛鉄板製　　　５００×５００

３00φ
２５0φ
２00φ

４００×４００

５00φ

床置型　（空冷）　ＦＲＴＪ－４７５Ｏ
床置型　　１５ＲＴ　（水冷　）ＡＳ２０１
床置型　　　５ＲＴ　（水冷）　ＲＰＶ－Ｐ２０８Ｋ

壁掛型　１．５馬力（新冷媒）

天吊露出型　４馬力（新冷媒）
壁掛型　１．５馬力

天吊露出型　４馬力

設置場所仕様
ＦＲＰ製２０ＲＴ電動機０．７５ｋｗ
ライン型５０φ×２８０Ｌ/min×１３ｍ×１．３ｋｗ

５細柱×２５節×５00Ｈ
５細柱×２０節×５00Ｈ
ファンコンベクター　天吊型１２００0ｋｃａｌ／ｈｒ



【資料５】
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No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 屋内消火栓 4 １．２階 005
62
63 和風大便器 東陶 1 １階便所
64 小便器 東陶 2 １階便所
65 ハイタンク 東陶 1 １階便所
66 洗面器 東陶 1 １階便所
67 手洗器 東陶 7 １．２階
68 陶器製流し 東陶 4 １．２階
69
70 ステンレス製流し 2 １階 007
71 ステンレス製流し 1 １階
72
73 水栓類 38 １．２階
74 ガスコック類 6 １．２階
75
76 湯沸器 1 ２階
77 湯沸器 3 １．２階
78 湯沸器 3 １階
79
80 給水配管 ５０７ｋｇ １．２階
81 排水配管 ４６９ｋｇ １．２階
82 汚水配管 ３７ｋｇ １．２階
83 排水配管 ５７ｋｇ １．２階
84 通気配管 ２３ｋｇ １．２階
85 消火配管 ２６２ｋｇ １．２階
86 ガス配管 １０３ｋｇ １．２階
87 給湯配管 ２７ｋｇ １．２階
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

銅管Ｍタイプ

水道用メッキ鋼管
白ガス管（雑排水・通気）
鋳鉄管
排水鉛管
硬質塩化ビニル管
白ガス管
白ガス管

１２００×６００

自圧水栓・化学水栓等
双口・１口　ガスカラン等

ＳＫ－７
Ｌ－５Ｄ

２４００×６００

仕様
埋込型

Ｃ－３７５Ｖ
Ｕ－２３
Ｙ９４０２Ｎ
Ｌ－２３０Ｄ

設置場所

２０号
１６号
５号
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【　十全講堂　　機器撤去リスト表（機械）　】　　◆機器設置図面と写真は閲覧資料とする。

No. 機器名称 備考 員数 写真番号
1 パッケージ 三菱電機ＰＡＨ－３０ 2 地下１階 027～029
2 パッケージ 三菱電機ＰＡＨ－２５ 1 地下１階 025～027
3 パッケージ 三菱電機 2 １階 020～024
4 パッケージ 三菱電機ＰＶＨ－１０Ｃ 3 屋外 042～045
5 パッケージ 三菱電機ＰＶＨ－８Ｃ 2 屋外 042～045
6 パッケージ 三菱電機ＰＶＨ－５Ｄ 1 屋外 046
7
8 吹出口 8 １階ホール 014,015
9 吹出口 7 ２階 009

10 吹出口 2 １階 007
11 吹出口 16 １階ホール 018
12 吹出口 3 １階ホワイエ 012
13 吹出口 6 １階ホール 019
14 吹出口 1 ２階 006
15 吸込口 3 １階ホール
16 吸込口 1 １階ホール
17 吸込口 1 ２階 008
18 吸込口 1 ２階 016
19
20 排風機 荏原製所　ＳＭⅡ 1 地下１階 032,033
21
22 ダクト ５２９０ｋｇ 002,005
23
24 冷媒配管 １６３ｋｇ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ＶＨＳ　７００×２５０

設置場所仕様
室内機 ホール系統（空冷）
室内機　会議室系統（空冷）
室内機　舞台スポット系統（空冷）
室外機　ホール系統
室外機　会議室系統
室外機　舞台スポット系統

アネモスタット　（丸型）

アネモスタット　（角型）　＃１５
アネモスタット　（角型）　＃２５

ＶＨＳ　６００×２００
ＶＨＳ　５００×２００
ＶＨＳ　３００×３００
レタンガラリ　２５００×５００Ｈ
レタンガラリ　１５００×６００Ｈ
レタンガラリ　１１００×２７００Ｈ
レタンガラリ　６５０×２５００Ｈ

Ｎｏ５　２６４００ｍ３/ｍｉｎ×２７m/m×７．５ｋｗ

亜鉛鉄板

冷媒用銅管
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No. 機器名称 備考 員数 写真番号
61 高架水槽 1 塔屋１階 001
62
63 屋内消火栓 2 １．２階 011,017
64
65 和風大便器 東陶 7 １．２階便所
66 小便器 東陶 8 １．２階便所
67 ハイタンク 東陶 2 １．２階便所
68 洗面器 東陶 6 １．２階便所
69
70 掃除流し 東陶 1 ２階
71
72 ステンレス製流し 1 ２階 010
73
74 水栓類 1 ２階
75 ガスコック類 1 ２階
76
77 排水ポンプ 1 地下１階 028
78
79 給水配管 ４４７ｋｇ 各階
80 排水配管 ４９８ｋｇ 各階
81 汚水配管 ３４０ｋｇ 各階
82 排水配管 ２２３ｋｇ 各階
83 通気配管 ５６ｋｇ 各階
84 消火配管 ２９２ｋｇ 各階
85 ガス配管 ５５ｋｇ 各階 034,035
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

水道用メッキ鋼管

双口ガスカラン

５０φ×０．１２ｍ3/ｍｉｎ×１．８ｍ×０．７５ｋｗ

設置場所仕様
２５００×１８００×１０００Ｈ　鋼板製

埋込型

Ｃ－３７５Ｖ
Ｕ－２３

Ｌ－２３０Ｄ
Ｙ９４０２Ｎ

ＳＫ－２２

自圧水栓

１２００×５５０

白ガス管（雑排水・通気）
鋳鉄管
排水鉛管
硬質塩化ビニル管
白ガス管
白ガス管


	無題



